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GLOSSÁRIO

AAB Adutora de Água Bruta 
AAT Adutora de Água Tratada
EEAT Estação Elevatória de Água Tratada
EECS Estação Elevatória de Captação Superficial
EEE Estação Elevatória de Esgoto
ETA Estação de Tratamento de Água
ETE Estação de Tratamento de Esgoto
GECOQ Gerência de Controle da Qualidade de Produto
LE Lagoa de Estabilização
PR Poço de Reunião
PT Poço Tubular
PV Poço de Visita
QC Quadro de Comando
RAP Reservatório Apoiado
RASO Relatório de Análise da Situação Operacional
RDA Rede de Distribuição de Água
RCE Rede Coletora de Esgoto
RECOP Relatório de Controle Operacional
REL Reservatório Elevado
RSE Reservatório Semi Enterrado
SAA Sistema de Abastecimento de Água
SES Sistem de Esgotamento Sanitário
TQS Tanque de Sucção
UN - BME Unidade de Negócio da Bacia Metropolitana
VMP Valor Máximo Permitido
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1. IDENTIFICAÇÃO 

ARCE: Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará.

Endereço: Centro Administrativo Virgílio Távora - Av. General Afonso Albuquerque Lima,

s/nº, Cambeba - CEP: 60.822-325, Fortaleza/CE.

Telefone: (85) 3194-5605 – 3194-5606

CAGECE - Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará

Endereço: Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1.030 – Vila União – CEP 60.420-280, 

Fortaleza/CE.

Telefone: (85) 3101-1719 Fax: (85) 3101-1860

2. CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO

Tipo: Sistemas de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário.

Tipo de Auditoria Fiscalização Emergencial

Unidade Auditada

Sede da UN-BME

End.: Av. Carneiro de Mendonça, s/n – Jockey Clube - 
Fortaleza/CE.

CEP: 63.050-398

Telefone: (85) 3101 - 5615

Localidade Município de Baturité

Escopo
Verificação da qualidade da água tratada e distribuída e do 
monitoramento da qualidade do esgoto 

Comunicação à Empresa OF/CSB/0723/2018, de 11 de julho de 2018

Legislação

Portaria de Consolidação nº 5/2017 do Ministério da Saúde;

Lei Federal nº 8.078/1990;

Lei Federal nº 11.445/2007;

Lei Estadual nº 14.394/2009;

Resoluções ARCE n° 122/2009, nº 147/2010, nº 152/2011 e nº 
206/2016.

Resolução COEMA nº 002/2017.

Número de Ligações  
Ativas de Água

8.683 (12/2017).

Número de Ligações  
Ativas de Esgoto

261 (12/2017).
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3. OBJETIVO

A ação de fiscalização emergencial  tem como objetivos verificar a qualidade da

água tratada e distribuída no SAA e o controle e a qualidade do efluente do SES do

Município de Baturité, em atendimento ao disposto nas Resoluções ARCE n° 122/2009 e

COEMA nº 02/2017. 

4. DESCRIÇÃO DOS FATOS LEVANTADOS

Considerando a solicitação da Promotoria  de  Justiça  da Comarca de Baturité,

feita através do oficio nº 166/2018/JECCBTE/MPCE recebida por esta Coordenadoria de

Saneamento  da  ARCE  em  09/07/2018,  requerendo  uma  atuação  mais  efetiva  no

Município de Baturité, regulando o serviço prestado, foi aberta Fiscalização Emergencial

cujo  objetivo  é  a  verificação  da qualidade da água  tratada  e  distribuida  do  SAA e  o

esgotamento sanitário do SES de Baturité.

Em 11  de  julho  de  2018,  a  Coordenadoria  de  Saneamento  Básico  da  ARCE,

através do Ofício nº OF/CSB/0723/2018, solicitou o Raso do sistema, croqui esquemático

do SAA e os laudos ou resultados da qualidade da água tratada e distribuída do Município

de Baturité, dos últimos 6 (seis) meses. A CAGECE forneceu as informações, referentes

ao período de janeiro/2018 a junho/2018, em 18 de julho de 2018, por meio de mensagem

eletrônica.

A CSB em 10 de agosto de 2018, por meio de mensagem eletrônica, solicitou os

laudos da qualidade do esgoto afluente e efluente dos últimos 12 (doze) meses do SES

do Município de Baturité. A Cagece forneceu as informações referentes ao período de

julho/2018 a junho/2018, em 23 de agosto de 2018, por meio de mensagem eletrônica.

5. CONSTATAÇÕES LEVANTADAS, NÃO CONFORMIDADES E DETERMINAÇÕES 

CONSTATAÇÃO C1

Os  resultados  dos  laudos  físico-químicos  produzidos  pela  GECOQ,  provenientes  de

amostras coletadas na saída da ETE PROURB-1, do SES de Baturité,  no período de

julho/2017 a junho/2018, apresentaram as seguintes não conformidades com relação à

Resolução COEMA nº 02/2017 (Anexo II – item 3; Anexo III – Quadro 10):
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 Materiais  Flutuantes:  os  meses  de  jul/17,  jan/18  e  abr/18  apresentaram  não

conformidades com o estabelecido pela Resolução COEMA n° 02/2017.

 SST:  os  meses  de  jul/17  e  out/17  apresentaram  não  conformidades  com  o

estabelecido pela Resolução COEMA n° 02/2017.

Quadro  10  – Verificação  dos  laudos  físico-químicos  da  CAGECE,  resultantes  do

monitoramento  no  período  de  julho/2017  a  junho/2018,  quanto  ao  atendimento  aos

padrões de lançamento  de efluente  tratado da  ETE PROURB-1 do SES de  Baturité,

estabelecidos pela Resolução COEMA nº 02/2017.

Fonte: Relatório de Verificação de Conformidade Legal e Ambiental e Gerência de Controle da Qualidade de Produto – UN-BME.
Legenda: (-) Dado não disponível ou inexistente.

Os  resultados  dos  laudos  físico-químicos  produzidos  pela  GECOQ,  provenientes  de

amostras coletadas na saída da ETE PROURB-2, do SES de Baturité,  no período de

julho/2017 a junho/2018, apresentaram as seguintes não conformidades com relação à

Resolução COEMA nº 02/2017 (Anexo II – item  3; Anexo III – Quadro 13):

 SST: os meses de jul/17, out/17 e jan/18 apresentaram não conformidades com o

estabelecido pela Resolução COEMA n° 02/2017;

 Materiais Flutuantes: os meses de jul/17 e abr/18 apresentaram não conformidades

com o estabelecido pela Resolução COEMA n° 02/2017.
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Quadro  13  – Verificação  dos  laudos  físico-químicos  da  CAGECE,  resultantes  do

monitoramento  no  período  de  julho/2017  a  junho/2018,  quanto  ao  atendimento  aos

padrões de lançamento  de efluente  tratado da  ETE PROURB-2 do SES de  Baturité,

estabelecidos pela Resolução COEMA nº 02/2017.

Fonte: Relatório de Verificação de Conformidade Legal e Ambiental e Gerência de Controle da Qualidade   de Produto – UN-BME.
Legenda: (-) Dado não disponível ou inexistente.

Os  resultados  dos  laudos  físico-químicos  e  bacteriológicos  produzidos  pela  GECOQ,

provenientes de amostras coletadas na saída da ETE São Francisco, do SES de Baturité,

no período de julho/2017 a junho/2018, apresentaram as seguintes não conformidades

com relação à Resolução COEMA n° 02/2017 l (Anexo II – item 3; Anexo III – Quadros 16

e 17):

 SST: os meses de jul/17, ago/17,  set/17,  out/17,  nov/17, dez/17,  jan/18,  fev/18,

mai/18  e  jun/18,  apresentaram  não  conformidades  com  o  estabelecido  pela

Resolução COEMA n° 02/2017;

 Sólidos  Sedimentáveis:  os  meses  de  jul/17  e  jan/18,  apresentaram  não

conformidades com o estabelecido pela Resolução COEMA nº 02/2017;

 Materiais  Flutuantes:  os  meses  de  jul/17,  out/17  e  jan/18,  apresentaram  não

conformidades com o estabelecido pela Resolução COEMA n° 02/2017;

 E. Coli:  os meses de jan/18 e fev/18,  apresentaram não conformidades com o

estabelecido pela Resolução COEMA n° 02/2017.
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Quadro  16  – Verificação  dos  laudos  físico-químicos  da  CAGECE,  resultantes  do

monitoramento  no  período  de  julho/2017  a  junho/2018,  quanto  ao  atendimento  aos

padrões de lançamento de efluente tratado da  ETE São Francisco do SES de Baturité,

estabelecidos pela Resolução COEMA nº 02/2017.

Fonte: Relatório de Verificação de Conformidade Legal e Ambiental e Gerência de Controle da Qualidade   de Produto – UN-BME.
Legenda: (-) Dado não disponível ou inexistente.

Quadro  17  – Verificação  dos  laudos  bacteriológicos  da  CAGECE,  resultantes  do

monitoramento  no  período  de  julho/2017  a  junho/2018,  quanto  ao  atendimento  aos

padrões de lançamento de efluente tratado da ETE São Francisco do SES de Baturité,

estabelecidos pela Resolução COEMA nº 02/2017.

           Fonte: Gerência de Controle da Qualidade de Produto – UN-BME.
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Os resultados dos laudos Fisico-quimicos das amostras coletadas na ETE São Francisco

do  SES  de  Baturité,  resultante  da  campanha  CAGECE/NUTEC,  realizada  no  dia

13/08/2018,  quanto  ao  atendimento  aos  padrões  de  lançamento  de  efluente  tratado,

estabelecidos pela Resolução COEMA nº 02/2017 (Anexo II – item 3; Anexo III - Quadro

19):

CAGECE:

 SST: a amostra analisada apresentou resultado não conforme com o estabelecido

pela Resolução COEMA nº 02/2017;

 Sólidos Sedimentáveis: a amostra analisada apresentou resultado não conforme

com o estabelecido pela Resolução COEMA nº 02/2017.

Quadro  19  -  Verificação  do  laudo  Fisico-quimico  resultante  da  campanha

CAGECE/NUTEC, realizada no dia 13/08/2018, quanto ao atendimento aos padrões de

lançamento de efluente tratado da ETE São Francisco do SES de Baturité, estabelecidos

Resolução COEMA nº 02/2017.

     Legenda:  ( - ) Dado não disponível ou inexistente. 

                                                            
                                      

Não  conformidade  NC1  – Resolução  ARCE  nº  147/2010,  anexo  I  item  04.01 -

Lançamento de efluentes - Lançar efluentes em desacordo com as condições e padrões

das normas ambientais.

Enquadramento legal: Artigos 2º e 119 da Resolução 130/2010 da ARCE; artigo 11 da

Resolução 122/2009 da ARCE e artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor.

Determinação D1 –A CAGECE deve lançar efluentes de acordo com as condições e

padrões  das  normas  ambientais,  visando  corrigir  as  não  conformidades  descritas  na

constatação C1.

Prazo para atendimento: Imediato.

Prazo para apresentação da documentação: 30 dias. 
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CONSTATAÇÃO C2

Verificando o cumprimento do plano de monitoramento da CAGECE, para as ETE’s do

SES de Baturité,  no período de julho/17 a junho/2018, constatou-se as seguintes não

conformidades (Anexo II – item 4; Anexo III – Quadros 12, 15 e 18):

ETE – PROURB-1

 O  parâmetro:  DBO  não  atendeu  o  programa  de  monitoramento  e  controle  da

CAGECE que previa frequência de análise anual.

ETE – PROURB-2

 O  parâmetro:  DBO  não  atendeu  o  programa  de  monitoramento  e  controle  da

CAGECE que previa frequência de análise anual.

ETE – São Francisco

 O parâmetro: materiais flutuantes não atendeu o programa de monitoramento e

controle da CAGECE que previa frequência de análise mensal.

 O  parâmetro:  DBO  não  atendeu  o  programa  de  monitoramento  e  controle  da

CAGECE que previa frequência de análise semestral.
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Quadro  12  – Quantidade  e  frequência  das  análises  executadas  pela CAGECE, no

monitoramento  da  estação  de  tratamento  de  esgoto  da  ETE PROURB-1  do  SES de

Baturité, no período de julho/2017 a junho/2018.

  Legenda: - análises não previstas no Plano de Monitoramento da Qualidade do Esgoto.               
                * Não executado
                ** Dado não informado pela CAGECE
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Quadro  15  – Quantidade  e  frequência  das  análises  executadas  pela CAGECE,  no

monitoramento  da  estação  de  tratamento  de  esgoto  da  ETE PROURB-2  do  SES de

Baturité, no período de julho/2017 a junho/2018.

  

 Legenda: -  análises não previstas no Plano de Monitoramento da Qualidade do Esgoto.
                 *  Não executado
                 ** Dado não informado pela CAGECE
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Quadro  18  – Quantidade  e  frequência  das  análises  executadas  pela CAGECE,  no

monitoramento da estação de tratamento de esgoto da  ETE São Francisco do SES de

Baturité, no período de julho/2017 a junho/2018.

 Legenda: - análises não previstas no Plano de Monitoramento da Qualidade do Esgoto.
                 *  Não executado
                 ** Dado não informado pela CAGECE

Não  conformidade  NC2  – Resolução  ARCE  nº  147/2010,  anexo  I  item  04.02 -

Monitoramento  e  controle  SES  -  Não  desenvolver  o  monitoramento  e  controle  de

efluentes do sistema de esgotamento sanitário nos termos da legislação.

Enquadramento legal: Artigo 15 da Resolução 122/2009 da ARCE; artigo 22 do Código

de Defesa do Consumidor.

Determinação  D2  – A  CAGECE  deve  desenvolver  o  monitoramento  e  controle  de

efluentes do sistema de esgotamento sanitário nos termos da legislação, visando corrigir

a não conformidade descrita na constatação C2.

Prazo para atendimento: Imediato.

Prazo para apresentação da documentação: 30 dias.
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CONSTATAÇÃO C3

Os resultados dos laudos físico-químicos produzidos pelo Laboratório Regional da UN-

BME, provenientes de amostras coletadas na  saída do tratamento da ETA do SAA de

Baturité,  no  período  de  janeiro/2018  a  junho/2018,  apresentaram  as  seguintes  não

conformidades com padrões de potabilidade estabelecidos pela Portaria de Consolidação

MS nº 5/2017 (Anexo II – item 2; Anexo III - Quadro 1):

 Turbidez:  os  meses  de  fev/18,  mar/18,  mai/18  e  jun/18  apresentaram

respectivamente, 100%, 96,7%, 98,6% e 98,4% dos resultados não conformes;

 Ferro Total: o mês de jun/18 apresentou 100% do resultado não conforme.

Quadro  1 - Resultados das análises físico-químicas de amostras coletadas na saída do

tratamento do SAA de Baturité, no período de janeiro/18 a junho/18, e verificação quanto

ao atendimento dos padrões de potabilidade da Portaria de Consolidação MS nº 5/2017.

                            

           
           
  

                   
                   Fonte: Laboratório Regional – UN-BME.
                   Legenda: NTA – número total de amostras no mês. 

                      ANC – amostras não-conformes com os padrões estabelecidos pela Portaria de Consolidação MS nº 5/2017. 
                      INC – índice de não-conformidades (nº de amostra não-conformes x 100/ nº total de amostras).
                      ( - ) - amostra não realizada. 
                      ( * ) - os dados foram informados imcompletos.
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Os resultados dos laudos físico-químicos e Bacteriológicos produzidos pelo Laboratório

Regional da UN-BME, provenientes de amostras coletadas na rede de distribuição do

SAA de Baturité, no período de janeiro/2018 a junho/2018, apresentaram as seguintes

não  conformidades  com  padrões  de  potabilidade  estabelecidos  pela  Portaria  de

Consolidação MS nº 5/2017 (Anexo II – item 1; Anexo III - Quadros 6 e 7):

 Turbidez:  os  meses  de  jan/18,  fev/18,  mar/18,  abr/18,  mai/18  e  jun/18

apresentaram,  respectivamente  7,3%,  7,3%,  4,9%,  2,4%,  4,9%  e  4,9%  dos

resultados não conformes;

 Cor  aparente:  os  meses  de  jan/18,  fev/18,  mar/18  e  jun/18  apresentaram,

respectivamente 100%, 100%, 20% e 60% dos resultados não conformes;

 Ferro Total: o mês de jun/18 apresentou 100% do resultado não conforme;

 Coliformes Totais: os meses de mar/18 e mai/18 apresentaram, respectivamente

4,9% e 14,6% dos resultados não conformes.

Quadro  6 - Resultados das amostras físico-químicas coletadas na rede de distribuição do

SAA de Baturité, pela CAGECE, no período de janeiro/2018 a junho/2018, e verificação

quanto ao atendimento dos padrões de potabilidade da Portaria de Consolidação MS nº

5/2017.

                            

                         

                       Fonte: Laboratório Regional – UN-BME. 
                       Legenda: NTA – número total de amostras no mês.  

              ANC – amostras não-conformes com os padrões estabelecidos pela Portaria de Consolidação MS nº 5/2017.  
              INC – índice de não-conformidades (nº de amostra não-conformes x 100/ nº total de amostras). 
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Quadro 7 - Resultados das amostras bacteriológicas coletadas na rede de distribuição do

SAA de Baturité, pela CAGECE, no período de janeiro/2018 a junho/2018, e verificação

quanto ao atendimento dos padrões de potabilidade da Portaria de Consolidação MS nº

5/2017.

       

                          

                                    

                                    Fonte: Laboratório Regional – UN-BME.
                                   Legenda: NTA – número total de amostras no mês.  

                                ANC – amostras não-conformes com os padrões estabelecidos pela Portaria de Consolidação MS nº 5/2017.  
                                INC – índice de não-conformidades (nº de amostra não-conformes x 100/ nº total de amostras). 

Os resultados dos laudos físico-químicos das amostras coletadas na saída do tratamento

do  SAA  de  Baturité,  no  dia  13/08/2018,  segundo  registros  da  campanha

CAGECE/NUTEC,  apresentaram as seguintes  não conformidades com os padrões de

potabilidade estabelecidos pela Portaria de Consolidação MS nº 5/2017 (Anexo II – item

2; Quadro 3):

 Turbidez: a amostra analisada apresentou não conformidade;

 Ferro Total: a amostra analisada apresentou não conformidade.
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Quadro  3 -  Resultados das análises  físico-químicas  coletadas na  saída do tratamento do

SAA de Baturité, no dia 13/08/2018, e Índices de Não Conformidade, segundo registros da

campanha CAGECE/NUTEC.

             

 Fonte: Gerência de Controle e Qualidade do Produto.        
 Legenda: OK – Amostra em conformidade com os padrões estabelecidos pela Portaria de Consolidação MS nº 5/2017.
                 NOK - Amostra não conforme com os padrões estabelecidos pela Portaria de Consolidação MS nº 5/2017.
                 ( - ) - Amostra não realizada.

Os resultados dos laudos físico-químicos das amostras coletadas na rede de distribuição

do  SAA  de  Baturité,  no  dia  13/08/2018,  segundo  registros  da  campanha

CAGECE/NUTEC,  apresentaram as seguintes  não conformidades com os padrões de

potabilidade estabelecidos pela Portaria de Consolidação MS nº 5/2017 (Anexo II – item

1; Quadro 8):

CAGECE

 Turbidez: das 8 (oito) amostras analisada, 1 (uma) apresentou não conformidade;

 Cor  Aparente:  das  8  (oito)  amostras  analisada,  1  (uma)  apresentou  não

conformidade;

 Ferro  Total:  das  8  (oito)  amostras  analisada,  6  (seis)  apresentaram  não

conformidades.

NUTEC

 Ferro  Total:  das  8  (oito)  amostras  analisada,  2  (duas)  apresentaram  não

conformidades.
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Quadro  8 -  Resultados das análises físico-químicas coletadas na rede de distribuição do

SAA de Baturité no dia 13/08/2018 e Índices de Não Conformidade, segundo registros da

campanha CAGECE/NUTEC.

  

                   Fonte: Gerência de Controle e Qualidade do Produto.        
                   Legenda: OK – Amostra em conformidade com os padrões estabelecidos pela Portaria de Consolidação MS nº 5/2017.
                                   NOK - Amostra não conforme com os padrões estabelecidos pela Portaria de Consolidação MS nº 5/2017.
                                   ( - ) - Amostra não realizada.

                ND – Amostra não detectada.

Não conformidade NC3 – Resolução ARCE nº 147/2010, anexo I item 06.01: Água fora

do  padrão  de  potabilidade  -  Fornecer  água  fora  dos  padrões  de  potabilidade

estabelecidos pela legislação. 

Enquadramento legal: Artigo 3º da Resolução 122/2009 da ARCE; artigo 22 do Código

de Defesa do Consumidor.

Determinação D3 – A CAGECE deve fornecer água dentro dos padrões de potabilidade

estabelecidos  pela  legislação,  visando  corrigir  as  não  conformidades  descritas  na

constatação C3.

Prazo para atendimento: Imediato

Prazo para apresentação de documentação: 30 dias.
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ANEXO I – QUESTIONÁRIO DA FISCALIZAÇÃO



Questionário da Fiscalização

Coordenadoria:

Objeto Fiscalizado:

Dados do Questionário

Data da Inspeção:

Responsável da Inspeção:

Categoria Resposta

Nome da Fiscalização:

Dados da Fiscalização

Detalhamento:

AF Emergencial nos SAA e SES de Baturité

Coordenadoria de Saneamento

31/08/2018

AF Emergencial nos SAA e SES de Baturité

Ação de Fiscalização (Emergencial) Indireta no SAA e SES de Baturité.

Márcio Gomes Rebello Ferreira

A água tratada ( saída do tratamento) atendeu aos padrões de
potabilidade estabelecidos pela Portaria MS nº 2.914/2011, no
período verificado?
Os resultados dos laudos físico-químicos produzidos pelo Laboratório Regional da UN-BME,
provenientes de amostras coletadas na saída do tratamento da ETA do SAA de Baturité, no período
de janeiro/2018 a junho/2018, apresentaram as seguintes não conformidades com padrões de
potabilidade estabelecidos pela Portaria de Consolidação MS nº 5/2017:
-Turbidez: os meses de fev/18, mar/18, mai/18 e jun/18 apresentaram respectivamente, 100%,
96,7%, 98,6% e 98,4% dos resultados não conformes;
-Ferro Total: o mês de jun/18 apresentou 100% do resultado não conforme.
-Os resultados dos laudos físico-químicos das amostras coletadas na saída do tratamento do SAA
de Baturité, no dia 13/08/2018, segundo registros da campanha CAGECE/NUTEC, apresentaram as
seguintes não conformidades com os padrões de potabilidade estabelecidos pela Portaria de
Consolidação MS nº 5/2017:
-Turbidez: a amostra analisada apresentou não conformidade;
-Ferro Total: a amostra analisada apresentou não conformidade.

        SIM          NÃO         N/A

CSB - Qualidade e Controle da Água Bruta Tratada e Distribuída

A água distribuída (rede de distribuição e reservatórios) atendeu
aos padrões de potabilidade estabelecidos pela Portaria MS nº
2.914/2011, no período verificado?
Os resultados dos laudos físico-químicos e Bacteriológicos produzidos pelo Laboratório Regional da
UN-BME, provenientes de amostras coletadas na rede de distribuição do SAA de Baturité, no
período de janeiro/2018 a junho/2018, apresentaram as seguintes não conformidades com os
padrões de potabilidade estabelecidos pela Portaria de Consolidação MS nº 5/2017:
-Turbidez: os meses de jan/18, fev/18, mar/18, abr/18, mai/18 e jun/18 apresentaram,
respectivamente 7,3%, 7,3%, 4,9%, 2,4%, 4,9% e 4,9% dos resultados não conformes.
-Cor aparente: os meses de jan/18, fev/18, mar/18 e jun/18 apresentaram,

        SIM          NÃO         N/A
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respectivamente 100%, 100%, 20% e 60% dos resultados não conformes;
-Ferro Total: o mês de jun/18 apresentou 100% do resultado não conforme;
-Coliformes Totais: os meses de mar/18 e mai/18 apresentaram, respectivamente 4,9% e 14,6% dos
resultados não conformes.

-Os resultados dos laudos físico-químicos das amostras coletadas na rede de distribuição do SAA
de Baturité, no dia 13/08/2018, segundo registros da campanha CAGECE/NUTEC, apresentaram as
seguintes não conformidades com os padrões de potabilidade estabelecidos pela Portaria de
Consolidação MS nº 5/2017:
CAGECE
-Turbidez: das 8 (oito) amostras analisada, 1 (uma) apresentou não conformidade;
-Cor Aparente: das 8 (oito) amostras analisada, 1 (uma) apresentou não conformidade;
-Ferro Total: das 8 (oito) amostras analisada, 6 (seis) apresentaram não conformidades.
NUTEC
-Ferro Total: das 8 (oito) amostras analisada, 2 (duas) apresentaram não conformidades.

Os efluentes da ETE estão sendo lançados nas condições e
padrões adequados?
Os resultados dos laudos físico-químicos produzidos pela GECOQ, provenientes de amostras
coletadas na saída da ETE PROURB-1, do SES de Baturité, no período de julho/2017 a junho/2018,
apresentaram as seguintes não conformidades com relação à Resolução COEMA nº 02/2017:
-Materiais Flutuantes: os meses de jul/17, jan/18 e abr/18 apresentaram não conformidades com o
estabelecido pela Resolução COEMA n° 02/2017;
-SST: os meses de jul/17 e out/17 apresentaram não conformidades com o estabelecido pela
Resolução COEMA n° 02/2017.

-Os resultados dos laudos físico-químicos produzidos pela GECOQ, provenientes de amostras
coletadas na saída da ETE PROURB-2, do SES de Baturité, no período de julho/2017 a junho/2018,
apresentaram as seguintes não conformidades com relação à Resolução COEMA nº 02/2017:
-SST: os meses de jul/17, out/17 e jan/18 apresentaram não conformidades com o estabelecido pela
Resolução COEMA n° 02/2017;
-Materiais Flutuantes: os meses de jul/17 e abr/18 apresentaram não conformidades com o
estabelecido pela Resolução COEMA n° 02/2017.

-Os resultados dos laudos físico-químicos e bacteriológicos produzidos pela GECOQ, provenientes
de amostras coletadas na saída da ETE São Francisco, do SES de Baturité, no período de
julho/2017 a junho/2018, apresentaram as seguintes não conformidades com relação à Resolução
COEMA n° 02/2017:
-SST: os meses de jul/17, ago/17, set/17, out/17, nov/17, dez/17, jan/18, fev/18, mai/18 e jun/18,
apresentaram não conformidades com o estabelecido pela Resolução COEMA n° 02/2017;
-Sólidos Sedimentáveis: os meses de jul/17 e jan/18, apresentaram não conformidades com o
estabelecido pela Resolução COEMA nº 02/2017;
-Materiais Flutuantes: os meses de jul/17, out/17 e jan/18, apresentaram não conformidades com o
estabelecido pela Resolução COEMA n° 02/2017;
-E. Coli: os meses de jan/18 e fev/18, apresentaram não conformidades com o estabelecido pela
Resolução COEMA n° 02/2017.

-Os resultados dos laudos Fisico-quimicos das amostras coletadas na ETE São Francisco do SES
de Baturité, resultante da campanha CAGECE/NUTEC, realizada no dia 13/08/2018, quanto ao
atendimento aos padrões de lançamento de efluente tratado, estabelecidos pela Resolução COEMA
nº 02/2017:
CAGECE:
-SST: a amostra analisada apresentou resultado não conforme com o estabelecido pela Resolução
COEMA nº 02/2017;
-Sólidos Sedimentáveis: a amostra analisada apresentou resultado não conforme com o
estabelecido pela Resolução COEMA nº 02/2017.

        SIM          NÃO         N/A

CSB - Qualidade e Controle do Efluente
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É feito o monitoramento e controle de efluentes da ETE, conforme o
estabelecido pela legislação, no período verificado? (verificar os
parâmetros e a frequência de análises)

Verificando o cumprimento do plano de monitoramento da CAGECE, para as ETE’s do SES de
Baturité, no período de julho/17 a junho/2018, constatou-se as seguintes não conformidades:
ETE – PROURB-1
-O parâmetro: DBO não atendeu o programa de monitoramento e controle da CAGECE que previa
frequência de análise anual.
ETE – PROURB-2
-O parâmetro: DBO não atendeu o programa de monitoramento e controle da CAGECE que previa
frequência de análise anual.
ETE – São Francisco
-O parâmetro: materiais flutuantes não atendeu o programa de monitoramento e controle da
CAGECE que previa frequência de análise mensal;
-O parâmetro: DBO não atendeu o programa de monitoramento e controle da CAGECE que previa
frequência de análise semestral.

        SIM          NÃO         N/A
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ANEXO II – RELATÓRIO DE ITENS NÃO CONFORMES



ConstataçãoCategoria Fundamento LegalData de
Inspeção

Item de
VerificaçãoCoordenadoria Processo de

FiscalizaçãoObjeto Fiscalizado

RELATÓRIO DE ITENS NÃO CONFORMES

25/09/2018Data:

Usuário: Marcio Gomes
Rebello Ferreira

 Saneamento
AF Emergencial nos

SAA e SES de Baturité
31/08/2018

PCSB/CSB/0122/2018

CSB -
Qualidade e
Controle da
Água Bruta
Tratada e
Distribuída

Qualidade da Água
- Rede de

distribuição

Art. 22 do Código de
Defesa do

consumidor; Art. 3º
da Resolução nº

122/2009 da ARCE.

Os resultados dos
laudos físico-químicos

e Bacteriológicos
produzidos pelo

Laboratório Regional
da UN-BME,

provenientes de
amostras coletadas na
rede de distribuição do

SAA de Baturité, no
período de

janeiro/2018 a
junho/2018,

apresentaram as
seguintes não

conformidades com os
padrões de
potabilidade

estabelecidos pela
Portaria de

Consolidação MS nº
5/2017:

-Turbidez: os meses

1

1



ConstataçãoCategoria Fundamento LegalData de
Inspeção

Item de
VerificaçãoCoordenadoria Processo de

FiscalizaçãoObjeto Fiscalizado

RELATÓRIO DE ITENS NÃO CONFORMES

 Saneamento
AF Emergencial nos

SAA e SES de Baturité
31/08/2018

PCSB/CSB/0122/2018

CSB -
Qualidade e
Controle da
Água Bruta
Tratada e
Distribuída

Qualidade da Água
- Rede de

distribuição

Art. 22 do Código de
Defesa do

consumidor; Art. 3º
da Resolução nº

122/2009 da ARCE.

de jan/18, fev/18,
mar/18, abr/18, mai/18

e jun/18
apresentaram,

respectivamente 7,3%,
7,3%, 4,9%, 2,4%,
4,9% e 4,9% dos
resultados não

conformes.
-Cor aparente: os
meses de jan/18,
fev/18, mar/18 e

jun/18 apresentaram,
respectivamente

100%, 100%, 20% e
60% dos resultados

não conformes;
-Ferro Total: o mês de

jun/18 apresentou
100% do resultado

não conforme;
-Coliformes Totais: os

meses de mar/18

1

2



ConstataçãoCategoria Fundamento LegalData de
Inspeção

Item de
VerificaçãoCoordenadoria Processo de

FiscalizaçãoObjeto Fiscalizado

RELATÓRIO DE ITENS NÃO CONFORMES

 Saneamento
AF Emergencial nos

SAA e SES de Baturité
31/08/2018

PCSB/CSB/0122/2018

CSB -
Qualidade e
Controle da
Água Bruta
Tratada e
Distribuída

Qualidade da Água
- Rede de

distribuição

Art. 22 do Código de
Defesa do

consumidor; Art. 3º
da Resolução nº

122/2009 da ARCE.

e mai/18
apresentaram,

respectivamente 4,9%
e 14,6% dos

resultados não
conformes.

-Os resultados dos
laudos físico-químicos

das amostras
coletadas na rede de

distribuição do SAA de
Baturité, no dia

13/08/2018, segundo
registros da campanha

CAGECE/NUTEC,
apresentaram as

seguintes não
conformidades com os

padrões de
potabilidade

estabelecidos pela
Portaria de

1

3



ConstataçãoCategoria Fundamento LegalData de
Inspeção

Item de
VerificaçãoCoordenadoria Processo de

FiscalizaçãoObjeto Fiscalizado

RELATÓRIO DE ITENS NÃO CONFORMES

 Saneamento
AF Emergencial nos

SAA e SES de Baturité
31/08/2018

PCSB/CSB/0122/2018

CSB -
Qualidade e
Controle da
Água Bruta
Tratada e
Distribuída

Qualidade da Água
- Rede de

distribuição

Art. 22 do Código de
Defesa do

consumidor; Art. 3º
da Resolução nº

122/2009 da ARCE.

Consolidação MS nº
5/2017:

CAGECE
-Turbidez: das 8 (oito)
amostras analisada, 1
(uma) apresentou não

conformidade;
-Cor Aparente: das 8

(oito) amostras
analisada, 1 (uma)

apresentou não
conformidade;

-Ferro Total: das 8
(oito) amostras

analisada, 6 (seis)
apresentaram não

conformidades.
NUTEC

-Ferro Total: das 8
(oito) amostras

analisada, 2 (duas)
apresentaram não

conformidades.

1

4



ConstataçãoCategoria Fundamento LegalData de
Inspeção

Item de
VerificaçãoCoordenadoria Processo de

FiscalizaçãoObjeto Fiscalizado

RELATÓRIO DE ITENS NÃO CONFORMES

 Saneamento
AF Emergencial nos

SAA e SES de Baturité
31/08/2018

PCSB/CSB/0122/2018

CSB -
Qualidade e
Controle da
Água Bruta
Tratada e
Distribuída

Qualidade da Água
- Saída da ETA

Art. 22 do Código de
Defesa do

consumidor; Art. 3º
da Resolução nº

122/2009 da ARCE.

Os resultados dos
laudos físico-químicos

produzidos pelo
Laboratório Regional

da UN-BME,
provenientes de

amostras coletadas na
saída do tratamento
da ETA do SAA de

Baturité, no período de
janeiro/2018 a
junho/2018,

apresentaram as
seguintes não

conformidades com
padrões de
potabilidade

estabelecidos pela
Portaria de

Consolidação MS nº
5/2017:

-Turbidez: os meses
de fev/18, mar/18,

2

5



ConstataçãoCategoria Fundamento LegalData de
Inspeção

Item de
VerificaçãoCoordenadoria Processo de

FiscalizaçãoObjeto Fiscalizado

RELATÓRIO DE ITENS NÃO CONFORMES

 Saneamento
AF Emergencial nos

SAA e SES de Baturité
31/08/2018

PCSB/CSB/0122/2018

CSB -
Qualidade e
Controle da
Água Bruta
Tratada e
Distribuída

Qualidade da Água
- Saída da ETA

Art. 22 do Código de
Defesa do

consumidor; Art. 3º
da Resolução nº

122/2009 da ARCE.

mai/18 e jun/18
apresentaram

respectivamente,
100%, 96,7%, 98,6% e
98,4% dos resultados

não conformes;
-Ferro Total: o mês de

jun/18 apresentou
100% do resultado

não conforme.
-Os resultados dos

laudos físico-químicos
das amostras

coletadas na saída do
tratamento do SAA de

Baturité, no dia
13/08/2018, segundo

registros da campanha
CAGECE/NUTEC,
apresentaram as

seguintes não

2

6



ConstataçãoCategoria Fundamento LegalData de
Inspeção

Item de
VerificaçãoCoordenadoria Processo de

FiscalizaçãoObjeto Fiscalizado

RELATÓRIO DE ITENS NÃO CONFORMES

 Saneamento
AF Emergencial nos

SAA e SES de Baturité
31/08/2018

PCSB/CSB/0122/2018

CSB -
Qualidade e
Controle da
Água Bruta
Tratada e
Distribuída

Qualidade da Água
- Saída da ETA

Art. 22 do Código de
Defesa do

consumidor; Art. 3º
da Resolução nº

122/2009 da ARCE.

conformidades com os
padrões de
potabilidade

estabelecidos pela
Portaria de

Consolidação MS nº
5/2017:

-Turbidez: a amostra
analisada apresentou

não conformidade;
-Ferro Total: a

amostra analisada
apresentou não
conformidade.

2

 Saneamento
AF Emergencial nos

SAA e SES de Baturité
31/08/2018

PCSB/CSB/0122/2018

CSB -
Qualidade e
Controle do

Efluente

Padrões e
condições de

lançamento de
efluentes

Art. 119 da Res.
130/2010 da ARCE.;
Art. 2º da Resolução
130/2010 da ARCE;

Art. 11 da
Resolução nº

122/2009 da ARCE.

Os resultados dos
laudos físico-químicos

produzidos pela
GECOQ, provenientes
de amostras coletadas

na saída da ETE
PROURB-1, do SES

3

7



ConstataçãoCategoria Fundamento LegalData de
Inspeção

Item de
VerificaçãoCoordenadoria Processo de

FiscalizaçãoObjeto Fiscalizado

RELATÓRIO DE ITENS NÃO CONFORMES

 Saneamento
AF Emergencial nos

SAA e SES de Baturité
31/08/2018

PCSB/CSB/0122/2018

CSB -
Qualidade e
Controle do

Efluente

Padrões e
condições de

lançamento de
efluentes

Art. 119 da Res.
130/2010 da ARCE.;
Art. 2º da Resolução
130/2010 da ARCE;

Art. 11 da
Resolução nº

122/2009 da ARCE.

de Baturité, no período
de julho/2017 a

junho/2018,
apresentaram as

seguintes não
conformidades com
relação à Resolução
COEMA nº 02/2017:

-Materiais Flutuantes:
os meses de jul/17,

jan/18 e abr/18
apresentaram não

conformidades com o
estabelecido pela

Resolução COEMA n°
02/2017;

-SST: os meses de
jul/17 e out/17

apresentaram não
conformidades com o

estabelecido pela
Resolução COEMA n°

02/2017.

3

8



ConstataçãoCategoria Fundamento LegalData de
Inspeção

Item de
VerificaçãoCoordenadoria Processo de

FiscalizaçãoObjeto Fiscalizado

RELATÓRIO DE ITENS NÃO CONFORMES

 Saneamento
AF Emergencial nos

SAA e SES de Baturité
31/08/2018

PCSB/CSB/0122/2018

CSB -
Qualidade e
Controle do

Efluente

Padrões e
condições de

lançamento de
efluentes

Art. 119 da Res.
130/2010 da ARCE.;
Art. 2º da Resolução
130/2010 da ARCE;

Art. 11 da
Resolução nº

122/2009 da ARCE.

-Os resultados dos
laudos físico-químicos

produzidos pela
GECOQ, provenientes
de amostras coletadas

na saída da ETE
PROURB-2, do SES

de Baturité, no período
de julho/2017 a

junho/2018,
apresentaram as

seguintes não
conformidades com
relação à Resolução
COEMA nº 02/2017:
-SST: os meses de

jul/17, out/17 e jan/18
apresentaram não

conformidades com o
estabelecido pela

3

9



ConstataçãoCategoria Fundamento LegalData de
Inspeção

Item de
VerificaçãoCoordenadoria Processo de

FiscalizaçãoObjeto Fiscalizado

RELATÓRIO DE ITENS NÃO CONFORMES

 Saneamento
AF Emergencial nos

SAA e SES de Baturité
31/08/2018

PCSB/CSB/0122/2018

CSB -
Qualidade e
Controle do

Efluente

Padrões e
condições de

lançamento de
efluentes

Art. 119 da Res.
130/2010 da ARCE.;
Art. 2º da Resolução
130/2010 da ARCE;

Art. 11 da
Resolução nº

122/2009 da ARCE.

Resolução COEMA n°
02/2017;

-Materiais Flutuantes:
os meses de jul/17 e
abr/18 apresentaram
não conformidades
com o estabelecido

pela Resolução
COEMA n° 02/2017.

-Os resultados dos
laudos físico-químicos

e bacteriológicos
produzidos pela

GECOQ, provenientes
de amostras coletadas
na saída da ETE São
Francisco, do SES de
Baturité, no período de

julho/2017 a
junho/2018,

apresentaram as

3

10



ConstataçãoCategoria Fundamento LegalData de
Inspeção

Item de
VerificaçãoCoordenadoria Processo de

FiscalizaçãoObjeto Fiscalizado

RELATÓRIO DE ITENS NÃO CONFORMES

 Saneamento
AF Emergencial nos

SAA e SES de Baturité
31/08/2018

PCSB/CSB/0122/2018

CSB -
Qualidade e
Controle do

Efluente

Padrões e
condições de

lançamento de
efluentes

Art. 119 da Res.
130/2010 da ARCE.;
Art. 2º da Resolução
130/2010 da ARCE;

Art. 11 da
Resolução nº

122/2009 da ARCE.

seguintes não
conformidades com
relação à Resolução
COEMA n° 02/2017:
-SST: os meses de

jul/17, ago/17, set/17,
out/17, nov/17, dez/17,
jan/18, fev/18, mai/18

e jun/18,
apresentaram não

conformidades com o
estabelecido pela

Resolução COEMA n°
02/2017;
-Sólidos

Sedimentáveis: os
meses de jul/17 e

jan/18, apresentaram
não conformidades
com o estabelecido

pela Resolução
COEMA nº 02/2017;

-Materiais

3

11



ConstataçãoCategoria Fundamento LegalData de
Inspeção

Item de
VerificaçãoCoordenadoria Processo de

FiscalizaçãoObjeto Fiscalizado

RELATÓRIO DE ITENS NÃO CONFORMES

 Saneamento
AF Emergencial nos

SAA e SES de Baturité
31/08/2018

PCSB/CSB/0122/2018

CSB -
Qualidade e
Controle do

Efluente

Padrões e
condições de

lançamento de
efluentes

Art. 119 da Res.
130/2010 da ARCE.;
Art. 2º da Resolução
130/2010 da ARCE;

Art. 11 da
Resolução nº

122/2009 da ARCE.

Flutuantes: os meses
de jul/17, out/17 e

jan/18, apresentaram
não conformidades
com o estabelecido

pela Resolução
COEMA n° 02/2017;
-E. Coli: os meses de

jan/18 e fev/18,
apresentaram não

conformidades com o
estabelecido pela

Resolução COEMA n°
02/2017.

-Os resultados dos
laudos Fisico-quimicos

das amostras
coletadas na ETE São
Francisco do SES de
Baturité, resultante da

campanha
CAGECE/NUTEC,

3

12



ConstataçãoCategoria Fundamento LegalData de
Inspeção

Item de
VerificaçãoCoordenadoria Processo de

FiscalizaçãoObjeto Fiscalizado

RELATÓRIO DE ITENS NÃO CONFORMES

 Saneamento
AF Emergencial nos

SAA e SES de Baturité
31/08/2018

PCSB/CSB/0122/2018

CSB -
Qualidade e
Controle do

Efluente

Padrões e
condições de

lançamento de
efluentes

Art. 119 da Res.
130/2010 da ARCE.;
Art. 2º da Resolução
130/2010 da ARCE;

Art. 11 da
Resolução nº

122/2009 da ARCE.

realizada no dia
13/08/2018, quanto ao

atendimento aos
padrões de

lançamento de
efluente tratado,

estabelecidos pela
Resolução COEMA nº

02/2017:
CAGECE:

-SST: a amostra
analisada apresentou

resultado não
conforme com o

estabelecido pela
Resolução COEMA nº

02/2017;
-Sólidos

Sedimentáveis: a
amostra analisada

apresentou resultado
não conforme com o

estabelecido pela

3

13



ConstataçãoCategoria Fundamento LegalData de
Inspeção

Item de
VerificaçãoCoordenadoria Processo de

FiscalizaçãoObjeto Fiscalizado

RELATÓRIO DE ITENS NÃO CONFORMES

 Saneamento
AF Emergencial nos

SAA e SES de Baturité
31/08/2018

PCSB/CSB/0122/2018

CSB -
Qualidade e
Controle do

Efluente

Padrões e
condições de

lançamento de
efluentes

Art. 119 da Res.
130/2010 da ARCE.;
Art. 2º da Resolução
130/2010 da ARCE;

Art. 11 da
Resolução nº

122/2009 da ARCE.

Resolução COEMA nº
02/2017.3

 Saneamento
AF Emergencial nos

SAA e SES de Baturité
31/08/2018

PCSB/CSB/0122/2018

CSB -
Qualidade e
Controle do

Efluente

Qualidade Efluente
- Controle da

Qualidade

Art. 22 do Código de
Defesa do

consumidor; Art. 15
da Resolução nº

122/2009 da ARCE.

Verificando o
cumprimento do plano
de monitoramento da

CAGECE, para as
ETE’s do SES de

Baturité, no período de
julho/17 a junho/2018,

constatou-se as
seguintes não

conformidades:
ETE – PROURB-1
-O parâmetro: DBO

não atendeu o
programa de

4

14



ConstataçãoCategoria Fundamento LegalData de
Inspeção

Item de
VerificaçãoCoordenadoria Processo de

FiscalizaçãoObjeto Fiscalizado

RELATÓRIO DE ITENS NÃO CONFORMES

 Saneamento
AF Emergencial nos

SAA e SES de Baturité
31/08/2018

PCSB/CSB/0122/2018

CSB -
Qualidade e
Controle do

Efluente

Qualidade Efluente
- Controle da

Qualidade

Art. 22 do Código de
Defesa do

consumidor; Art. 15
da Resolução nº

122/2009 da ARCE.

monitoramento e
controle da CAGECE
que previa frequência

de análise anual.
ETE – PROURB-2
-O parâmetro: DBO

não atendeu o
programa de

monitoramento e
controle da CAGECE
que previa frequência

de análise anual.
ETE – São Francisco

-O parâmetro:
materiais flutuantes

não atendeu o
programa de

monitoramento e
controle da CAGECE
que previa frequência

de análise mensal;
-O parâmetro: DBO

4

15



ConstataçãoCategoria Fundamento LegalData de
Inspeção

Item de
VerificaçãoCoordenadoria Processo de

FiscalizaçãoObjeto Fiscalizado

RELATÓRIO DE ITENS NÃO CONFORMES

 Saneamento
AF Emergencial nos

SAA e SES de Baturité
31/08/2018

PCSB/CSB/0122/2018

CSB -
Qualidade e
Controle do

Efluente

Qualidade Efluente
- Controle da

Qualidade

Art. 22 do Código de
Defesa do

consumidor; Art. 15
da Resolução nº

122/2009 da ARCE.

não atendeu o
programa de

monitoramento e
controle da CAGECE
que previa frequência
de análise semestral.

4

16
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ANEXO III – QUADROS

          
                                  

Quadro  1 - Resultados das análises físico-químicas de amostras coletadas na saída do

tratamento do SAA de Baturité, no período de janeiro/18 a junho/18, e verificação quanto

ao atendimento dos padrões de potabilidade da Portaria de Consolidação MS nº 5/2017.

     

              Fonte: Laboratório Regional – UN-BME.
              Legenda: NTA – número total de amostras no mês. 

                 ANC – amostras não-conformes com os padrões estabelecidos pela Portaria de Consolidação MS nº 5/2017. 
                 INC – índice de não-conformidades (nº de amostra não-conformes x 100/ nº total de amostras).
                 ( - ) - amostra não realizada. 

Quadro  2 - Resultados das amostras bacteriológicas coletadas na  saída do tratamento do

SAA de  Baturité, pela  CAGECE,  no  período  de  janeiro/2018  a  junho/2018,  e  verificação

quanto  ao  atendimento  dos padrões de potabilidade  da  Portaria  de  Consolidação MS nº

5/2017.

                                         

                       
                         Fonte: Laboratório Regional – UN-BME.

 Legenda:  NTA – número total de amostras no mês. 
                   ANC – amostras não-conformes com os padrões estabelecidos pela Portaria de Consolidação MS nº 5/2017. 

                           INC – índice de não-conformidades (nº de amostra não-conformes x 100/ nº total de amostras). 
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Quadro  3 -  Resultados das análises  físico-químicas  coletadas na  saída do tratamento do

SAA de Baturité, no dia 13/08/2018, e Índices de Não Conformidade, segundo registros da

campanha CAGECE/NUTEC.

Fonte: Gerência de Controle e Qualidade do Produto.    
                   Legenda:  OK – Amostra em conformidade com os padrões estabelecidos pela Portaria de Consolidação MS nº 5/2017.
                                    NOK - Amostra não conforme com os padrões estabelecidos pela Portaria de Consolidação MS nº 5/2017.
                                    ( - ) - Amostra não realizada.

Quadro  4 -  Resultados das análises bacteriológicas coletadas na  saída do tratamento do

SAA de Baturité, no dia 13/08/2018, e Índices de Não Conformidade, segundo registros da

campanha CAGECE/NUTEC.

                                                 

                           Fonte: Gerência de Controle e Qualidade do Produto.        
                           Legenda: OK – Amostra em conformidade com os padrões estabelecidos pela Portaria de Consolidação MS nº 5/2017.
                                           NOK - Amostra não conforme com os padrões estabelecidos pela Portaria de Consolidação MS nº 5/2017.
                                           ( - ) - Amostra não realizada.
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Quadro  5 -  Resultados das análises  físico-químicas de amostras coletadas na  rede de

distribuição do SAA de Baturité.
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Continuação – Quadro 5.
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Continuação – Quadro 5.
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Continuação – Quadro 5.
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Continuação – Quadro 5.
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Continuação – Quadro 5.
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Continuação – Quadro 5.
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Continuação – Quadro 5.

Fonte: Gerência de Controle e Qualidade do Produto.
Legenda: OK – Amostra em conformidade com os padrões estabelecidos pela Portaria de Consolidação MS nº 5/2017. 

         NOK - Amostra não conforme com os padrões estabelecidos pela Portaria de Consolidação MS nº 5/2017. 
         ( - ) - Amostra não realizada.
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Quadro  6 - Resultados das amostras físico-químicas coletadas na rede de distribuição do

SAA de Baturité, pela CAGECE, no período de janeiro/2018 a junho/2018, e verificação

quanto ao atendimento dos padrões de potabilidade da Portaria de Consolidação MS nº

5/2017.

                       

                             

                             Fonte: Laboratório Regional – UN-BME. 
                             Legenda: NTA – número total de amostras no mês.  

              ANC – amostras não-conformes com os padrões estabelecidos pela Portaria de Consolidação MS nº 5/2017.  
             INC – índice de não-conformidades (nº de amostra não-conformes x 100/ nº total de amostras). 

Quadro 7 - Resultados das amostras bacteriológicas coletadas na rede de distribuição do

SAA de Baturité, pela CAGECE, no período de janeiro/2018 a junho/2018, e verificação

quanto ao atendimento dos padrões de potabilidade da Portaria de Consolidação MS nº

5/2017.

       

                          

                                    

                                    Fonte: Laboratório Regional – UN-BME.
                                   Legenda: NTA – número total de amostras no mês.  

                                ANC – amostras não-conformes com os padrões estabelecidos pela Portaria de Consolidação MS nº 5/2017.  
                                INC – índice de não-conformidades (nº de amostra não-conformes x 100/ nº total de amostras). 
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 Quadro  8 -  Resultados das análises físico-químicas coletadas na rede de distribuição do SAA

de  Baturité, no  dia  13/08/2018,  e  Índices  de  Não  Conformidade,  segundo  registros  da

campanha CAGECE/NUTEC.

  

           
Fonte: Gerência de Controle e Qualidade do Produto.        

                   Legenda: OK – Amostra em conformidade com os padrões estabelecidos pela Portaria de Consolidação MS nº 5/2017.
                                   NOK - Amostra não conforme com os padrões estabelecidos pela Portaria de Consolidação MS nº 5/2017.
                                   ( - ) - Amostra não realizada.

Quadro  9 -  Resultados das análises bacteriológicas coletadas na rede de distribuição do

SAA de Baturité, no dia 13/08/2018, e Índices de Não Conformidade, segundo registros da

campanha CAGECE/NUTEC.

                               Fonte: Gerência de Controle e Qualidade do Produto.        
                               Legenda: OK – Amostra em conformidade com os padrões estabelecidos pela Portaria de Consolidação MS nº 5/2017.
                                              NOK - Amostra não conforme com os padrões estabelecidos pela Portaria de Consolidação MS nº 5/2017.
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Quadro  10  – Verificação  dos  laudos  físico-químicos  da  CAGECE,  resultantes  do

monitoramento  no  período  de  julho/2017  a  junho/2018,  quanto  ao  atendimento  aos

padrões de lançamento  de efluente  tratado da  ETE PROURB-1 do SES de  Baturité,

estabelecidos pela Resolução COEMA nº 02/2017.

Fonte: Relatório de Verificação de Conformidade Legal e Ambiental e Gerência de Controle da Qualidade de Produto – UN-BME.
Legenda: (-) Dado não disponível ou inexistente.

Quadro  11  – Verificação  dos  laudos  bacteriológicos  da  CAGECE,  resultantes  do

monitoramento  no  período  de  julho/2017  a  junho/2018,  quanto  ao  atendimento  aos

padrões de lançamento  de efluente  tratado da  ETE PROURB-1 do SES de Baturité,

estabelecidos pela Resolução COEMA nº 02/2017.

       Fonte: Gerência de Controle da Qualidade de Produto – UN-BME.
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Quadro  12  – Quantidade  e  frequência  das  análises  executadas  pela CAGECE, no

monitoramento  da  estação  de  tratamento  de  esgoto  da  ETE PROURB-1  do  SES de

Baturité, no período de julho/2017 a junho/2018.

 Legenda: - análises não previstas no Plano de Monitoramento da Qualidade do Esgoto.                
* Não executado
** Dado não informado pela CAGECE
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Quadro  13  – Verificação  dos  laudos  físico-químicos  da  CAGECE,  resultantes  do

monitoramento  no  período  de  julho/2017  a  junho/2018,  quanto  ao  atendimento  aos

padrões de lançamento  de efluente  tratado da  ETE PROURB-2 do SES de  Baturité,

estabelecidos pela Resolução COEMA nº 02/2017.

Fonte: Relatório de Verificação de Conformidade Legal e Ambiental e Gerência de Controle da Qualidade  de Produto – UN-BME.
Legenda: (-) Dado não disponível ou inexistente.

Quadro  14  – Verificação  dos  laudos  bacteriológicos  da  CAGECE,  resultantes  do

monitoramento  no  período  de  julho/2017  a  junho/2018,  quanto  ao  atendimento  aos

padrões de lançamento  de efluente  tratado da  ETE PROURB-2 do SES de Baturité,

estabelecidos pela Resolução COEMA nº 02/2017.

 Fonte: Gerência de Controle da Qualidade de Produto – UN-BME.
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Quadro  15  – Quantidade  e  frequência  das  análises  executadas  pela CAGECE,  no

monitoramento  da  estação  de  tratamento  de  esgoto  da  ETE PROURB-2  do  SES de

Baturité, no período de julho/2017 a junho/2018.

   

 Legenda: - análises não previstas no Plano de Monitoramento da Qualidade do Esgoto.
                 * Não executado

  ** Dado não informado pela CAGECE
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Quadro  16  – Verificação  dos  laudos  físico-químicos  da  CAGECE,  resultantes  do

monitoramento  no  período  de  julho/2017  a  junho/2018,  quanto  ao  atendimento  aos

padrões de lançamento de efluente tratado da ETE São Francisco do SES de Baturité,

estabelecidos pela Resolução COEMA nº 02/2017.

Fonte: Relatório de Verificação de Conformidade Legal e Ambiental e Gerência de Controle da Qualidade   de Produto – UN-BME.
Legenda: (-) Dado não disponível ou inexistente.

Quadro  17  – Verificação  dos  laudos  bacteriológicos  da  CAGECE,  resultantes  do

monitoramento  no  período  de  julho/2017  a  junho/2018,  quanto  ao  atendimento  aos

padrões de lançamento de efluente tratado da ETE São Francisco do SES de Baturité,

estabelecidos pela Resolução COEMA nº 02/2017.

           Fonte: Gerência de Controle da Qualidade de Produto – UN-BME.
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Quadro  18  – Quantidade  e  frequência  das  análises  executadas  pela CAGECE,  no

monitoramento da estação de tratamento de esgoto da  ETE São Francisco do SES de

Baturité, no período de julho/2017 a junho/2018.

          Legenda: - análises não previstas no Plano de Monitoramento da Qualidade do Esgoto.
                            * Não executado

         ** Dado não informado pela CAGECE
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Quadro  19  -  Resultados  dos  laudos  físico-químicos resultante  da  campanha

CAGECE/NUTEC, realizada no dia 13/08/2018, quanto ao atendimento aos padrões de

lançamento de efluente tratado da ETE São Francisco do SES de Baturité, estabelecidos

pela Resolução COEMA nº 02/2017.

  Legenda:  ( - ) Dado não disponível ou inexistente. 

Quadro  20  -  Resultados  dos  laudos  bacteriológicos  resultante  da  campanha

CAGECE/NUTEC, realizada no dia 13/08/2018, quanto ao atendimento aos padrões de

lançamento de efluente tratado da ETE São Francisco do SES de Baturité, estabelecidos

pela Resolução COEMA nº 02/2017.

                    Legenda:  ( - ) Dado não disponível ou inexistente. 
                                                    NE – Não especificado.


