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GLOSSÁRIO

AAB Adutora de Água Bruta 
AAT Adutora de Água Tratada
EEAT Estação Elevatória de Água Tratada
EECS Estação Elevatória de Captação Superficial
ETA Estação de Tratamento de Água
GECOQ Gerência de Controle da Qualidade de Produto
PT Poço Tubular
PV Poço de Visita
QC Quadro de Comando
RAP Reservatório Apoiado
RASO Relatório de Análise da Situação Operacional
RDA Rede de Distribuição de Água
RECOP Relatório de Controle Operacional
REL Reservatório Elevado
SAA Sistema de Abastecimento de Água
UN - BBJ Unidade de Negócio da Bacia do Baixo e Médio Jaguaribe
VMP Valor Máximo Permitido
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1. IDENTIFICAÇÃO 

ARCE: Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará.

Endereço: Av. Santos Dumont, 1.789 – 14º andar – Aldeota – CEP 60.150-160, Fortaleza

- CE

Telefone: (85) 3101-1027 Fax: (85) 3101-1000

CAGECE - Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará

Endereço: Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1.030 – Vila União – CEP 60.420-280, Fortaleza - 

CE

Telefone: (85) 3101-1719 Fax: (85) 3101-1860

2. CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO

Tipo: Sistema de Abastecimento de Água 

Unidade de Negócio da Bacia do Baixo e
Médio Jaguaribe (UN-BBJ). 

End.:  Rua: Raimundo Joaquim de Santiago
Lima, s/n, Alto São João

CEP: 62.900-000.

Telefone: (88) 3411-8570 

Contato: Tancredo Wilson Alves de Souza
Júnior (Gerente).

Localidade: Pereiro– CE. 

End.: Rua Coronel, n° 137, Centro, Pereiro – CE. 

CEP: 63.460-000.

Telefone: (88) 3527 1288

Contato: Sr. Antônio Gilmário  (Gestor de Núcleo).

Comunicação à Empresa: OF/CSB/0532/2017, 06 de julho de 2017.

Data da Inspeção: 29 e 30 de agosto de 2017.

Legislação: 

Portaria nº 2.914/2011 do Ministério da Saúde;

Lei Federal nº 8.078/1990;

Lei Federal nº 11.445/2007;

Lei Estadual nº 14.394/2009;

Resoluções ARCE n° 122/2009, nº 130/2010, nº 147/2010, nº 152/2011 e nº 206/2016.

3. OBJETIVO

Este relatório detalha a ação de fiscalização direta realizada pela ARCE, de acordo

com a localidade e escopo selecionados, em cumprimento aos termos estabelecidos na

Lei Federal Nº 11.445/07 e Lei Estadual Nº 14.394/09.
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O objetivo  desta  ação de fiscalização é  realizar  um diagnóstico  das condições

técnicas,  operacionais  e comerciais  e  determinar  o  grau de conformidade do sistema

auditado,  levando-se em consideração os requisitos de qualidade que o serviço deve

oferecer, em concordância com a legislação pertinente, dando ênfase àquelas expedidas

pela ARCE.

4. METODOLOGIA

A metodologia  para  desenvolvimento  da  ação  de  fiscalização  compreendeu  os

procedimentos  de  vistoria  técnica,  levantamentos  em  campo,  medições  de  pressão,

análise e avaliação documental,  obtenção de informações e dados gerais do sistema,

identificação e frequência de ocorrências.

A vistoria  foi  acompanhada  pela  Sra.  Marciana  Edbegna  Queiroz  (Técnica  em

Manutenção e Operação I da UN-BBJ) e Sr. Antônio Gilmário (Gestor do núcleo) que se

encarregaram  de  explicar  a  operação  e  a  função  de  cada  unidade  operacional  e

equipamento.

4.1. Cronograma de Trabalho

Sistema de Abastecimento de Água

PERÍODO
Terça-feira
29/08/2017

Quarta-feira
30/08/2017

Manhã -

Inspeção na captação, adutora de água tratada,
elevatórias de água e reservatórios do SAA da

Sede de Pereiro.

Inspeção na rede de distribuição e medição
instantânea de pressão do SAA da Sede de

Pereiro.

Tarde

Instalação do equipamento de medição
contínua de pressão na rede de

distribuição do SAA da Sede de Pereiro.

Instalação do equipamento de medição
contínua de pressão na rede de

distribuição do SAA da Localidade de
Crioulos do Município de Pereiro.

Inspeção na captação, rede de
distribuição, reservatório e medição
instantânea de pressão do SAA da

Localidade de Crioulos do Município de
Pereiro.

Inspeção no Escritório/Loja de Atendimento do
SAA da Sede de Pereiro.

Retirada do equipamento de medição contínua de
pressão da rede de distribuição do SAA da Sede

de Pereiro.

Retirada do equipamento de medição contínua de
pressão da rede de distribuição do SAA da

Localidade de Crioulos do Município de Pereiro.
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4.2. Áreas e Segmentos Auditados

A seguir, estão apresentadas as áreas auditadas, constando de todos os itens e 

segmentos, os quais orientaram os trabalhos de auditoria.

4.2.1. Sistema de Abastecimento de Água

ÁREA ITEM AUDITADO SEGMENTO AUDITAD

 T
éc

ni
co

-O
pe

ra
ci

on
al

 Manancial/Captação
 Preservação e proteção

 Operação e manutenção

 Tratamento

 Segurança, conservação e limpeza

 Filtração

 Casa de química

 Laboratório

 Adução
 Operação, manutenção

 Controle de perdas

 Reservatórios

 Operação e manutenção

 Limpeza e desinfecção

 Controle de perdas

 Elevatórias  Operação e manutenção

 Rede de Distribuição

 Operação e manutenção

 Continuidade

 Hidrometração

 Pressões disponíveis na rede

G
er

en
ci

al

 Informações Gerenciais

 Nível de universalização

 Plano de exploração dos serviços

 Plano Municipal de Saneamento Básico

Q
ua

lid
ad

e 
e 

C
on

tr
ol

e  Qualidade da Água 
Distribuída à População

 Qualidade físico-química da água na saída do tratamento

 Qualidade bacteriológica da água na saída do tratamento

 Qualidade físico-química da água na rede de distribuição

 Qualidade bacteriológica da água na rede de distribuição

 Controle da Qualidade da 
Água Distribuída à 
População

 Controle da qualidade da saída do tratamento

 Controle da qualidade da água na rede de distribuição

 Informações mensais na conta de água sobre a qualidade da água 
distribuída.

C
om

er
ci

al

 Escritório / Loja de 
Atendimento / Almoxarifado

 Instalações físicas do escritório e almoxarifado

 Serviços comerciais

 Atendimento ao usuário

 Ligação de água

 Corte e religação de água

 Faturamento

6



                        Centro Administrativo Virgílio Távora - Av. General Afonso Albuquerque Lima, s/nº, Cambeba            
               CEP: 60.822-325 – Fortaleza - CE -  Fones: (85) 3194.5605 –  3194.5606 - arce@arce.ce.gov.br

RF/CSB/0029/2017

5. DESCRIÇÃO DO SISTEMA EXISTENTE

55555.1  OISTEMA DISPÕE DE 1 (UM) ESEUNINDO A FUNÇÃO DE ATENDIMENTO AOS U

O sistema  dispõe  de  3  (três)  escritórios,  com as  funções  de  atendimento  aos

usuários e administrativas do núcleo. 

ITEM FUNÇÕES/TIPO QUANTIDADE TURNOS
DIAS DA
SEMANA

Pessoal
Gestor de núcleo 01

08:00 h – 12:00 h 
13:00 h – 17:00 h

 

Segunda-feira
a Sexta-feira

Operador de SAA Pereiro 03
Operador de SAA Crioulos 01

Escritório  Atendimento ao público 01

Veículo
Motocicleta Pereiro 01
Motocicleta Crioulos 01

5.2 Unidades Operacionais
5.2.1 Sistema de Abastecimento de Água 

Sede / Localidade Integrado Município
Sede

Não Pereiro
Crioulos

Sede

ITEM
TIPO /

DESCRIÇÃO

QUANTIDADE
/EXTENSÃO/
DIÂMETRO/

CAPACIDADE

DESCRIÇÃO

Captação Subterrâneo

1 bomba Poço PT-01 

1 bomba Poço PT-03

1 bomba Poço PT-04

1 bomba Poço PT-05

1 bomba Poço PT-06

1 bomba Poço PT-07

Elevatórias

EEAB-01 01 CMB
Recalca  água  bruta  do  reservatório  RAP-04
(Pereiro) para a ETA.

EEAT-01 02 CMB
Recalca água  tratada do reservatório  RAP-01
(Pereiro) para o reservatório RAP-02 (Pereiro)

EELF-01 02 CMB Lavagem de filtros. 

ETA F-01 100m³/h Filtro de escoamento ascendente.
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ITEM
TIPO /

DESCRIÇÃO

QUANTIDADE
/EXTENSÃO/
DIÂMETRO/

CAPACIDADE

DESCRIÇÃO

F-02 100m³/h Filtro de escoamento ascendente.

Adutoras AAT-03
1.500m / Ø 150

mm/ DEF°F
Linha de adução entre  o reservatório  RAP-02
(Pereiro) e a RDA Pereiro. 

Reservatórios

RAP-01 75m³
Recebe  água  tratada  dos  filtros  e  encaminha
para a elevatória EEAT-01.  

RAP-02 250m³
Recebe água tratada da elevatória EEAT-01 e
abastece a RDA Pereiro. 

RAP-04 15 m³
Reservatório  de  reunião.  Recebe  água  bruta
dos poços PT-01, PT-03, PT-04, PT-05, PT-06 e
PT-07. 

Rede de
Distribuição

RDA Pereiro 21.867 m 2.229 Ligações ativas (junho/2017).

      Fonte: Croqui do sistema e RASO – Relatório de Situação Operacional.

Localidade de Crioulos

ITEM
TIPO /

DESCRIÇÃO

QUANTIDADE
/EXTENSÃO/
DIÂMETRO/

CAPACIDADE

DESCRIÇÃO

Captação Subterrânea
1,20 m³/h

PVC Geomecânico
Poço tubular PT-02 (Crioulos).  

Elevatórias EEPT-02 01 bomba
Recalca água do poço PT-02 (Crioulos) para o
reservatório RAP-02 (Crioulos). 

Adutoras 

AAB
120m / Ø 60 mm/

PVC
Linha de adução entre  a elevatória  EEPT-02
(Crioulos) e o reservatório RAP-02 (Crioulos).  

AAT
300m / Ø 100 mm/

DEF°F°
Linha de adução entre o reservatório RAP-02
(Crioulos) e a RDA Crioulos.  

175/ Ø 75 mm/ PVC
Linha de adução entre a RDA Crioulos e One
Way.  

Reservatórios
RAP-02

(Crioulos)
100m³

Recebe água do filtro PT-02 (Crioulos), trata e
abastece a RDA Crioulos.  

Rede de
Distribuição

RDA Crioulos 7.156 m 178 Ligações ativas (junho/2017).

       Fonte: Croqui do sistema e RASO – Relatório de Situação Operacional.

Foram  inspecionadas  todas  as  instalações  do  escritório  local  e  todas  as

unidades operacionais locais do sistema de abastecimento de água da Sede do Município

de Pereiro e Localidade de Crioulos.
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6. CONSTATAÇÕES LEVANTADAS, NÃO CONFORMIDADES E DETERMINAÇÕES

São  listadas  neste  capítulo  as  constatações  apuradas  durante  a  inspeção  de

campo, como também, aquelas em função das informações fornecidas pela CAGECE.

CONSTATAÇÃO C1

 Não existe bomba reserva na elevatória  EEAB-01 do SAA da Sede de Pereiro

(Anexo II -  item 12; Foto 01);

 Não existe extintor de incêndio na elevatória EEAT-01 do SAA da Sede de Pereiro

(Anexo II -  item 15);

 O  Quadro  de  Comando  do  Poço  PT-02  do  SAA da  Localidade  de  Crioulos,

Município de Pereiro não possui horímetro instalado (Anexo II -  item 1);

 Não existe iluminação para trabalhos noturnos nos poços PT-01, PT-03, PT-04, PT-

05, PT-06 e PT-07 do SAA da Sede de Pereiro (Anexo II -  item 3; Fotos 02 a 08);

 Não há tampa na entrada de produtos químicos do reservatório RAP-01 do SAA da

Sede de Pereiro (Anexo II -  item 24; Foto 09);

 O reservatório RAP-02 do SAA da Localidade de Crioulos do Município de Pereiro

não é dotado de sistema de medição/controle de nível (Anexo II -  item 28);

 As calhas de saída de água dos filtros F-01 e F-02 da Sede de Pereiro estão sem

tampa (Anexo II -  item 7; Fotos 10 e 11).
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Foto  1 - EEAB-01: ausência de bomba reserva e
instalações elétricas inadequadas.

Foto  2 - PT-01: ausência de identificação e de 
iluminação para trabalhos noturnos.

Foto   3 -  PT-03:  ausência  de  identificação  e  de
iluminação para trabalhos noturnos.

Foto   4 -  PT-04:  ausência  de  identificação  e  de
iluminação para trabalhos noturnos.

Foto   5 -  PT-05:  ausência  de  identificação  e  de
iluminação para trabalhos noturnos.

Foto  6 - PT-05: instalações elétricas inadequadas.
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Foto   7 -  PT-06:  ausência  de  identificação  e  de
iluminação para trabalhos noturnos.

Foto   8 -  PT-07:  ausência  de  identificação  e  de
iluminação para trabalhos noturnos.

Foto  9 - RAP-01 (Pereiro): ausência de tampa na 

entrada de produtos químicos.

 Foto  10 – F-01: tampa de inspeção sem vedação e 

calha de saída de água sem tampa.

Foto  11 - F-02: ausência de identificação, calha de
saída de água sem tampa e a  tampa de inspeção
sem vedação.
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Não  conformidade  NC1 –  Resolução  ARCE  nº  147/2010,  anexo  I  item  01.06:  Não

cumprir as normas técnicas e os procedimentos estabelecidos para a implantação das

instalações dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. 

Enquadramento legal: Artigos 2º e 137 da Resolução 130/2010 da ARCE; artigo 22 do

Código de Defesa do Consumidor.

Determinação D1 – A CAGECE  deve cumprir as normas técnicas e os procedimentos

estabelecidos para  a  implantação das instalações dos sistemas de abastecimento  de

água, visando corrigir as não conformidades descritas na constatação C1.

Prazo para atendimento: 180 dias.

CONSTATAÇÃO C2

 Não existe extintor de incêndio no almoxarifado da Sede de Pereiro (Anexo II  -

item 5; Foto 12);

 O RAP-02 do SAA da Sede de Pereiro está sem tampa de inspeção (Anexo II -

item 23; Foto 13);

 As elevatórias EEAB-01, EEAT-01 e EELF-01 do SAA da Sede de Pereiro não

estão identificadas (Anexo II -  item 13; Fotos 14 e 15);

 O Quadro de Comando da elevatória EEAB-01 do SAA da Sede de Pereiro está

sem tampa (Anexo II -  item 14; Foto 16);

 Na casa de abrigo do quadro de comando da elevatória EEAB-01 do SAA da Sede

de Pereiro há instalações elétricas inadequadas (Anexo II -  item 14);

 A iluminação da elevatória EEAB-01 do SAA da Sede de Pereiro está com defeito

(Anexo II -  item 14);

 No  poço  PT-05  do  SAA da  Sede  de  Pereiro  as  instalações  elétricas  estão

inadequadas (Anexo II -  item 4; Foto 17);

 O poço PT-02 do SAA da Localidade de Crioulos, Município de Pereiro está sem

identificação (Anexo II -  item 2; Foto 20);
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 Os poços PT-01, PT-03, PT-04, PT-05, PT-06 e PT-07 do SAA da Sede de Pereiro

estão sem identificação (Anexo II -  item 2; Fotos 02 a 08);

 Há ramais de ligação predial expostos nos endereços: Rua Maria Ursulina, n° 07 e

Saída para Varrelo, n° 117 (Anexo II -  item 22; Fotos 18 e 19);

 As tampas  dos  filtros  F-01  e  F-02 do  SAA da Sede  de  Pereiro  não  garantem

vedação (Anexo II -  item 8; Fotos 10 e 11);

 A escada de acesso do reservatório RAP-02 do SAA da Localidade de Crioulos do

Município de Pereiro está danificada (Anexo II -  item 27; Foto 21);

 A caixa do registro do reservatório RAP-02 do SAA da Localidade de Crioulos do

Município de Pereiro está danificada (Anexo II -  item 25; Foto 27);

 Na  ETA do  SAA da  Sede  de  Pereiro  não  existe  placa  indicando  que  a  área

pertence à CAGECE (Anexo II -  item 9);

 Há sinais de vazamento na entrada de água do reservatório RAP-01 do SAA da

Sede de Pereiro (Anexo II -  item 29; Foto 22);

 Ocorre vazamento no registro do reservatório RAP-02 do SAA da Sede de Pereiro

(Anexo II -  item 29; Foto 23);

 A escada do filtro F-01 do SAA da Sede de Pereiro está em processo de corrosão

(Anexo II -  item 6; Foto 24);

 O reservatório RAP-02 da SAA da Localidade de Crioulos do Município de Pereiro

está com pintura deteriorada (Anexo II -  item 26; Foto 21);

 Os reservatórios RAP-01 e RAP-02 do SAA da Sede de Pereiro estão com pintura

deteriorada (Anexo II -  item 26; Fotos 25 e 26);
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Foto  12 - Almoxarifado: sem extintor de incêndio.
Foto  13 - RAP-02 (Pereiro): ausência de tampa de

inspeção. 

Foto  14 - EEAB-01: ausência de identificação.

Foto   15 -  EEAT-01  e  EELF-01:  ausência  de
identificação.

Foto   16 -  EEAB-01:  quadro  de  comando  sem
tampa.

Foto  17 - PT-05: instalações elétricas inadequadas.
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Foto  18 - RDA: Ramal de ligação predial exposto
na Rua Maria Ursulina, n° 07.

Foto  19 - RDA: Ramal de ligação predial exposto na
Saída para Varrelo, n° 117.

Foto  20 - PT-02: sem identificação.

Foto   21 –  RAP-02:  sem  identificação,  pintura
deteriorada,  escada  danificada,  ausência  de  para-
raios e ausência de dispositivo de controle de nível. 

Foto  22 - RAP-01 (Pereiro): sinais de vazamento na
entrada de água.

Foto  23 - RAP-02 (Pereiro): vazamento no registro. 
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Foto  24 – F-01: escada de acesso em processo de 

corrosão.

Foto  25 - RAP-01 (Pereiro): pintura deteriorada.

Foto  26 - RAP-02 (Pereiro): pintura deteriorada e 

ausência de identificação.

Foto  27 – RAP-02 (Localidade Crioulos): caixa do registro
danificada.

Não  conformidade  NC2 –  Resolução  ARCE  nº  147/2010,  anexo  I  item  01.07:  Não

realizar operação e manutenção adequada das unidades integrantes dos sistemas de

abastecimento de água e de esgotamento sanitário. 

Enquadramento legal: Artigos 2º e 119 da Resolução 130/2010 da ARCE; artigo 22 do

Código de Defesa do Consumidor.

Determinação D2 – A CAGECE deve realizar operação e manutenção adequada das

unidades integrantes dos sistemas de abastecimento de água, visando corrigir  as não

conformidades descritas na constatação C2.

Prazo para atendimento: 120 dias.
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CONSTATAÇÃO C3

 Não foi apresentado cadastro técnico da rede de distribuição de Crioulos (Anexo II

-  item 17).

Não  conformidade  NC3 –  Resolução  ARCE  nº  147/2010,  anexo  I  item  03.04:

Informações  à  ARCE  -  Não  fornecer  informações  à  ARCE,  na  forma  e  nos  prazos

estabelecidos, ou restringir de qualquer forma o acesso às instalações, documentos e

quaisquer outras fontes de informações pertinentes às atividades de regulação da ARCE.

Enquadramento legal: Artigos 2º e 154 da Resolução nº 130/2010 da ARCE e Art. 22 do

Código de Defesa do Consumidor.

Determinação D3 – A CAGECE deve fornecer informações à ARCE, na forma e nos

prazos estabelecidos, documentos e quaisquer outras fontes de informações pertinentes

às atividades de regulação da ARCE, visando corrigir  a não conformidade descrita na

constação C3.

Prazo para atendimento: 30 dias.

CONSTATAÇÃO C4

 A identificação do reservatório RAP-04 do SAA da Sede de Pereiro está divergente

com o CROQUI (Anexo II -  item 16; Foto 27).

Foto  28 – RAP-04: identificação divergente do 

CROQUI.
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Não  conformidade  NC4 –  Resolução  ARCE  nº  147/2010,  anexo  I  item  03.07:

Organização das informações - Não manter organizada e atualizada toda a informação na

forma exigida pela legislação.

Enquadramento legal:  Artigos 2º e 130 da Resolução nº 130/2010 da ARCE e Art. 22 do

Código de Defesa do Consumidor.

Determinação D4 – A CAGECE deve manter organizada e atualizada toda a informação

na  forma  exigida  pela  legislação,  visando  corrigir  a  não  conformidade  descrita  na

constatação C4.

Prazo para atendimento: 30 dias.

CONSTATAÇÃO C5

Os resultados dos laudos físico-químicos produzidos pelo Laboratório Regional da UN-

BBJ, provenientes de amostras coletadas na rede de distribuição do SAA da Sede de

Pereiro,  no  período  de  janeiro/2017  a  junho/2017,  apresentaram,  as  seguintes  não

conformidades  com  os  padrões  de  potabilidade  estabelecidos  pela  Portaria  MS

2.914/2011 (Anexo II – Item 19; Anexo III – Quadro 21):

 Cor  aparente:  os  meses  de  jan/17,  fev/17,  mar/17,  abr/17,  mai/17  e  jun/17

apresentaram, respectivamente, 45,5%, 11,1% 18,2%, 27,3%, 27,3% e 20% de

resultados não conformes.
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Quadro  21 – Resultados das amostras físico-químicas coletadas na rede de distribuição

do SAA da Sede de Pereiro pela CAGECE, no período de janeiro/2017 a junho/2017, e

verificação  quanto  ao  atendimento  dos  padrões  de  potabilidade  da  Portaria  MS

2.914/2011.

Fonte: Laboratório Regional – UN-BBJ.
NTA – número total de amostras no mês. 
ANC – amostras não conformes com os padrões estabelecidos pela Portaria MS 2.914/11. 
INC – índice de não conformidades (nº de amostra não conformes x 100/ nº total de amostras).

Os resultados dos laudos físico-químicos produzidos pelo Laboratório Regional da UN

BBJ, provenientes de amostras coletadas na rede de distribuição do SAA da Localidade

de Crioulos, Município de Pereiro no período de janeiro/2017 a junho/2017, apresentaram,

as  seguintes  não  conformidades  com os  padrões  de  potabilidade  estabelecidos  pela

Portaria MS 2.914/2011 (Anexo II – Item 19; Anexo III – Quadro 22):

 Cor  aparente:  os  meses  de  jan/17,  fev/17,  mar/17,  abr/17,  mai/17  e  jun/17

apresentaram, respectivamente, 100%, 100%, 90,9%, 81,8%, 90,9% e 45,5% de

resultados não conformes.
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Quadro  22 – Resultados das amostras físico-químicas coletadas na rede de distribuição

do SAA da Localidade de Crioulos do Município de Pereiro pela CAGECE, no período de

janeiro/2017  a  junho/2017,  e  verificação  quanto  ao  atendimento  dos  padrões  de

potabilidade da Portaria MS 2.914/2011.

Fonte: Laboratório Regional – UN-BBJ.
NTA – número total de amostras no mês. 
ANC – amostras não conformes com os padrões estabelecidos pela Portaria MS 2.914/11. 
INC – índice de não conformidades (nº de amostra não conformes x 100/ nº total de amostras).

Os resultados dos laudos Bacteriológicos produzidos pelo Laboratório Regional da UN

BBJ, provenientes de amostras coletadas na rede de distribuição do SAA da Localidade

de Crioulos, Município de Pereiro no período de janeiro/2017 a junho/2017, apresentaram,

as  seguintes  não  conformidades  com os  padrões  de  potabilidade  estabelecidos  pela

Portaria MS 2.914/2011 (Anexo II – Item 19; Anexo III – Quadro 24):

 Coliformes Totais:  os meses de jan/17,  fev/17,  mar/17,  abr/17,  mai/17  e jun/17

apresentaram,  respectivamente,  9,1%,  27,3%,  9,1%,  9,1%,  27,3%  e  18,2%  de

resultados não conformes.

 E-coli: os meses de abr/17 e mai/17 apresentaram, respectivamente, 9,1%, 18,2%,

de resultados não conformes.
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Quadro  24 – Resultados das amostras bacteriológicos coletadas na rede de distribuição

do SAA da Localidade de Crioulos do Município de Pereiro pela CAGECE, no período de

janeiro/2017  a  junho/2017,  e  verificação  quanto  ao  atendimento  dos  padrões  de

potabilidade da Portaria MS 2.914/2011.

Fonte: Laboratório Regional – UN-BBJ.
NTA – número total de amostras no mês. 
ANC – amostras não conformes com os padrões estabelecidos pela Portaria MS 2.914/11. 
INC – índice de não conformidades (nº de amostra não conformes x 100/ nº total de amostras).

Os resultados dos laudos físico-químicos e Bacteriológicos das amostras coletadas na

rede de distribuição do  SAA da Localidade de Crioulos,  Município  de Pereiro,  no dia

22/08/2017,  segundo  registros  da  campanha  CAGECE/NUTEC,  apresentaram  as

seguintes não conformidades com os padrões de potabilidade estabelecidos pela Portaria

MS 2.914/2011 (Anexo II – Item 19; Anexo III – Quadros 28 e 30):

CAGECE:

 Cloro  Residual:  das  4  (quatro)  amostras  analisadas,  2  (duas)  amostras

apresentaram não conformidades.

 Coliformes  Totais:  das  4  (quatro)  amostras  analisadas,  3  (três)  amostras

apresentaram não conformidades.

NUTEC:

 Cloro  Residual:  das  4  (quatro)  amostras  analisadas,  3  (três)  amostras

apresentaram não conformidades.;

 Colioformes  Totais:  as  4  (quatro)  amostras  analisadas  apresentaram  não

conformidades.
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Quadro  28 - Resultados das análises físico-químicas coletadas na rede de distribuição

do SAA da Localidade de Crioulos, Município de Pereiro, no dia 23/08/2017 e Índices de

Não Conformidade, segundo registros da campanha CAGECE/NUTEC.

  Legenda: ( - ) Dado não disponível ou inexistente.
                  OK – Amostra em conformidade com os padrões estabelecidos pela Portaria MS 2.914/11.
                  NOK - Amostra não conforme com os padrões estabelecidos pela Portaria MS 2.914/11.

Quadro  30 –  Resultados dos exames bacteriológicos das amostras coletadas na rede

de  distribuição  do  SAA da  Localidade  de  Crioulos  do  Município  de  Pereiro no  dia

23/08/2017  e  Índices  de  Não-Conformidade,  segundo  registros  da  Campanha

CAGECE/NUTEC.

                          Legenda: ( - ) Dado não disponível ou inexistente.
                                          OK – Amostra em conformidade com os padrões estabelecidos pela Portaria MS 2.914/11.
                                          NOK - Amostra não conforme com os padrões estabelecidos pela Portaria MS 2.914/11.
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Os resultados dos laudos físico-químicos produzidos pelo Laboratório Regional da UN

BBJ, provenientes de amostras coletadas na saída do tratamento do SAA da Sede de

Pereiro,  no  período  de  janeiro/2017  a  junho/2017,  apresentaram,  as  seguintes  não

conformidades  com  os  padrões  de  potabilidade  estabelecidos  pela  Portaria  MS

2.914/2011 (Anexo II – Item 20; Anexo III – Quadro 9):

 Turbidez:  os  meses  de  jan/17,  fev/17,  mar/17,  abr/17,  mai/17  e  jun/17

apresentaram,  respectivamente,  88,9%,  83,3%,  40%,  100%,  100% e  100% de

resultados não conformes;

 Cor aparente: os meses de jan/17, fev/17, abr/17, mai/17 e jun/17 apresentaram,

respectivamente,  55,56%,  16,67%,  37,50%,  30%  e  25%  de  resultados  não

conformes.

Quadro   9  –  Resultados  das  amostras  físico-químicas coletadas  na  saída  do

tratamento do SAA da Sede de Pereiro pela CAGECE, no período de  janeiro/2017 a

junho/2017,  e  verificação  quanto  ao  atendimento  dos  padrões  de  potabilidade  da

Portaria MS 2.914/2011.

Fonte: Laboratório Regional – UN-BBJ.
NTA – número total de amostras no mês. 
ANC – amostras não conformes com os padrões estabelecidos pela Portaria MS 2.914/11. 
INC – índice de não conformidades (nº de amostra não conformes x 100/ nº total de amostras).
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Os resultados dos laudos físico-químicos produzidos pelo Laboratório Regional da UN

BBJ, provenientes de amostras coletadas na saída do tratamento do SAA da Localidade

de  Crioulos  do  Município  de  Pereiro,  no  período  de  janeiro/2017  a  junho/2017,

apresentaram,  as  seguintes  não  conformidades  com  os  padrões  de  potabilidade

estabelecidos pela Portaria MS 2.914/2011 (Anexo II – Item 20; Anexo III – Quadro 10):

 Turbidez:  os  meses  de  jan/17,  fev/17,  mar/17,  abr/17,  mai/17  e  jun/17

apresentaram 100% de resultados não conformes;

 Cor  aparente:  os  meses  de  jan/17,  fev/17,  mar/17,  abr/17,  mai/17  e  jun/17

apresentaram,  respectivamente,  100%,  100%,  90%,  100%,  80%  e  42,86%  de

resultados não conformes.

Quadro   10  –  Resultados  das  amostras  físico-químicas  coletadas  na  saída  do

tratamento do SAA da Localidade de Crioulos do Município de Pereiro pela CAGECE,

no período de  janeiro/2017 a junho/2017,  e  verificação quanto ao atendimento dos

padrões de potabilidade da Portaria MS 2.914/2011.

Fonte: Laboratório Regional – UN-BBJ.
NTA – número total de amostras no mês. 
ANC – amostras não conformes com os padrões estabelecidos pela Portaria MS 2.914/11. 
INC – índice de não conformidades (nº de amostra não conformes x 100/ nº total de amostras).
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Os resultados do laudos físico-químicos das amostras coletadas na saída do tratamento

do SAA  da Sede de Pereiro, resultante da campanha CAGECE/NUTEC realizada no dia

22/08/2017,  apresentaram,  as  seguintes  não  conformidades  com  os  padrões  de

potabilidade estabelecidos pela Portaria MS 2.914/2011 (Anexo II – item 20; Anexo III –

Quadro 15):

CAGECE:

 Turbidez: a amostras analisada apresentou não conformidades;

 Cloro Residual: a amostras analisada apresentou não conformidades.

NUTEC:

 Turbidez: a amostras analisada apresentou não conformidades.

Quadro 15 – Resultados das análises físico-químicas coletadas na saída do tratamento

do  SAA da  Sede  do  Município  de  Pereiro no  dia  22/08/2017  e  Índices  de  Não

Conformidade, segundo registros da campanha CAGECE/NUTEC.

Legenda: ( - ) Dado não disponível ou inexistente.
                OK – Amostra em conformidade com os padrões estabelecidos pela Portaria MS 2.914/11.
                NOK - Amostra não conforme com os padrões estabelecidos pela Portaria MS 2.914/11.
                NE – Não especificado.
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Os resultados dos laudos físico-químico  e  bacteriológicos  das  amostras  coletadas  na

saída do tratamento do SAA da Localidade de Crioulos do Município de Pereiro, resultante

da campanha CAGECE/NUTEC realizada no dia 22/08/2017, apresentaram, as seguintes

não  conformidades  com  os  padrões  de  potabilidade  estabelecidos  pela  Portaria  MS

2.914/2011(Anexo II – item 20; Anexo III – Quadros 16 e 18):

CAGECE:

 Turbidez: a amostra analisada apresentou não conformidade;

 Cloreto: a amostra analisada apresentou não conformidade;

 Cloro Residual: a amostra analisada apresentou não conformidades

 Fluoreto:  a amostra analisada apresentou não conformidade;

 Coliformes Totais:  a amostra analisada apresentou não conformidade.

Quadro 16 – Resultados das análises físico-químicas coletadas na saída do tratamento

do SAA da Localidade de Crioulos do Município de Pereiro no dia 22/08/2017 e Índices

de Não Conformidade, segundo registros da campanha CAGECE/NUTEC.

Legenda: ( - ) Dado não disponível ou inexistente.
                OK – Amostra em conformidade com os padrões estabelecidos pela Portaria MS 2.914/11.
                NOK - Amostra não conforme com os padrões estabelecidos pela Portaria MS 2.914/11.
                NE – Não especificado.
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Quadro  18 –  Resultados dos exames bacteriológicos das amostras coletadas na saída

do  tratamento  do  SAA da  Localidade  de  Crioulos  do  Município  de  Pereiro no  dia

22/08/2017  e  Índices  de  Não-Conformidade,  segundo  registros  da  Campanha

CAGECE/NUTEC.

                          Legenda: ( - ) Dado não disponível ou inexistente.
                                          OK – Amostra em conformidade com os padrões estabelecidos pela Portaria MS 2.914/11.
                                          NOK - Amostra não conforme com os padrões estabelecidos pela Portaria MS 2.914/11.
                                          NE – Não especificado.

Não conformidade NC5 – Resolução ARCE nº 147/2010, anexo I item 06.01: Água fora

do  padrão  de  potabilidade  -  Fornecer  água  fora  dos  padrões  de  potabilidade

estabelecidos pela legislação. 

Enquadramento legal: Artigos 3º e 6º da Resolução 122/2009 da ARCE; artigo 22 do

Código de Defesa do Consumidor.

Determinação D5 – A CAGECE deve fornecer água dentro dos padrões de potabilidade

estabelecidos  pela  legislação,  visando  corrigir  as  não  conformidades  descritas  na

constatação C5.

Prazo para atendimento: Imediato

Prazo para apresentação de documentação: 30 dias.
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7. RECOMENDAÇÕES

CONSTATAÇÃO C6

 A identificação da ETA do SAA da Sede de Pereiro está com pouca visibilidade

(Anexo II – Item 11, Foto 28);

 A ARCE realizou medições instantâneas de pressão no SAA da Sede de Pereiroem

pontos,  devidamente  espaçados  na  rede  de  distribuição  de  água,  mais

especificamente nos cavaletes de ligação de água. Constatou-se pressão fora da

faixa de 10mca a 50mca nos seguintes endereços: Rua São Vicente, n° 506 e Rua

Capitão Bandeira, n° 61 (Anexo II – Item 21; Anexo III – Quadro 1; Fotos 29 e 30);

 O SAA da Sede de Pereiro não possui Licença de Operação da SEMACE (Anexo II

– Item 10);

 O SAA da Localidade de Crioulos do Município de Pereiro não possui Licença de

Operação da SEMACE (Anexo II – Item 18).

R1 -  A CAGECE procure manter todos os componentes do sistema com identificação

visível;

R2 -  A CAGECE procure alternativas para fornecer água com pressão de acordo com os

limites estabelecidos pela ARCE, em razão do período prolongado de estiagem;

R3 - A CAGECE providencie a Licença Operacional da SEMACE para o SAA da Sede de

Pereiro;

R4  -  A CAGECE  providencie  a  Licença  Operacional  da  SEMACE  para  o  SAA da

Localidade de Crioulos do Município de Pereiro.
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Foto   29 -  ETA:  identificação  com  pouca
visibilidade. Foto  30 - RDA: Medição de pressão instantânea no

endereço localizado na Rua São Vicente, n° 506.

Foto  31 - RDA: Medição de pressão instantânea no
endereço localizado na Rua Capitão Bandeira,  n°
62.

Quadro  1 – Resultados das medições instantâneas de pressão disponível na rede de

distribuição do SAA da Sede de Pereiro, realizadas pela ARCE no dia 30/08/2017.

Nº do
Ponto

Local de Medição

Pressão
Dinâmica
Medida
(m.c.a)

Hora da
Medição

Zona de
Pressão

01 Sítio Tranqueiras, SMS 01 Q 62 9,8 8:38
RAP-02
(Pereiro)

02 Rua São Vicente, n° 506 4,7 8:46
RAP-02
(Pereiro)

03 Travessa Bevenuto Cavalcante, n° 128 25,4 8:53
RAP-02
(Pereiro)

04 Rua Capitão Bandeira, n° 61 59,4 9:07
RAP-02
(Pereiro)

05 Rua Cel José Freitas, n° 144 29,8 9:16
RAP-02
(Pereiro)
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ANEXO I – QUESTIONÁRIO DA FISCALIZAÇÃO
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ANEXO II – RELATÓRIO DE ITENS NÃO CONFORMES



                        Centro Administrativo Virgílio Távora - Av. General Afonso Albuquerque Lima, s/nº, Cambeba            
               CEP: 60.822-325 – Fortaleza - CE -  Fones: (85) 3194.5605 –  3194.5606 - arce@arce.ce.gov.br 

RF/CSB/0029/2017

ANEXO III – QUADROS

Quadro  1 - Resultados das medições instantâneas de pressão disponível na rede de

distribuição do SAA da Sede de Pereiro, realizadas pela ARCE no dia 30/08/2017. 

Nº do
Ponto

Local de Medição

Pressão
Dinâmica
Medida
(m.c.a)

Hora da
Medição

Zona de
Pressão

01 Sítio Tranqueiras, SMS 01 Q 62 9,8 8:38
RAP-02
(Pereiro)

02 Rua São Vicente, n° 506 4,7 8:46
RAP-02
(Pereiro)

03 Travessa Bevenuto Cavalcante, n° 128 25,4 8:53
RAP-02
(Pereiro)

04 Rua Capitão Bandeira, n° 61 59,4 9:07
RAP-02
(Pereiro)

05 Rua Cel José Freitas, n° 144 29,8 9:16
RAP-02
(Pereiro)

Quadro  2 - Resultados das medições instantâneas de pressão disponível na rede de

distribuição da Localidade de Crioulos, Município de Pereiro, realizadas pela ARCE no dia

29/08/2017.

Nº do
Ponto

Local de Medição

Pressão
Dinâmica
Medida
(m.c.a)

Hora da
Medição

Zona de
Pressão

01 Rua Maria Ursulina, n° 94 11,4 15:13 RAP-02
02 Rua José Nunes de Almeida, casa n° 11 22,1 15:25 RAP-02
03 Saída do Varrela, n° 117 24,0 15:33 RAP-02
04 Rua Joaquim Xavier Nogueira, n° 230 16,7 15:40 RAP-02
05 EEF Cândido José Nogueira 22,1 15:45 RAP-02

Quadro  3 –  Índices  de cobertura e atendimento de água da Sede do Município  de

Pereiro. 

Mês/
Ano

Índice de
Atendimento Ativo

de Água (%)

Índice de Cobertura
de Água (%)

Dez/16 100 10
Fonte: Sistema de Informações Gerenciais da CAGECE.



                        Centro Administrativo Virgílio Távora - Av. General Afonso Albuquerque Lima, s/nº, Cambeba            
               CEP: 60.822-325 – Fortaleza - CE -  Fones: (85) 3194.5605 –  3194.5606 - arce@arce.ce.gov.br 

RF/CSB/0029/2017

Quadro  4 – População ativa de água da Sede do Município de Pereiro

Mês/Ano
População ativa
de água (hab.)

dez/2016 3.673

Fonte: Coordenadoria de Gestão de Informações da CAGECE.

Quadro  5 – População ativa de água da Localidade de Crioulos do Município de Pereiro

Mês/Ano
População ativa
de água (hab.)

dez/2016 366

Fonte: Coordenadoria de Gestão de Informações da CAGECE.

Quadro  6 - Índice de hidrometração ativa da Sede do Município de Pereiro

Local Mês/Ano

Nº de
ligações
medidas
(unid.)

Nº de
Ligações

ativas
com

hidrômetr
o

Índice de
hidrometração

(%)

Sede dez/2016 2.227 2.227 100
Crioulos dez/2016 290 290 100

Fonte: Coordenadoria de Gestão de Informações da CAGECE.
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Quadro  7– Resultados das análises  físico-químicas de amostras coletadas na saída

do tratamento do SAA da Sede de Pereiro.

   Fonte: Gerência de Controle e Qualidade do Produto. 
   Legenda: OK – Amostra em conformidade com os padrões estabelecidos pela Portaria MS 2.914/11.  

        NOK - Amostra não conforme com os padrões estabelecidos pela Portaria MS 2.914/11. 
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Quadro  8 – Resultados das análises físico-químicas de amostras coletadas na saída

do tratamento do SAA da Localidade de Crioulos do Município de Pereiro.

Fonte: Gerência de Controle e Qualidade do Produto. 
Legenda: OK – Amostra em conformidade com os padrões estabelecidos pela Portaria MS 2.914/11.  

     NOK - Amostra não conforme com os padrões estabelecidos pela Portaria MS 2.914/11. 
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Quadro   9  –  Resultados  das  amostras  físico-químicas coletadas  na  saída  do

tratamento do SAA da Sede de Pereiro pela CAGECE, no período de  janeiro/2017 a

junho/2017,  e  verificação  quanto  ao  atendimento  dos  padrões  de  potabilidade  da

Portaria MS 2.914/2011.

Fonte: Laboratório Regional – UN-BBJ.
NTA – número total de amostras no mês. 
ANC – amostras não conformes com os padrões estabelecidos pela Portaria MS 2.914/11. 
INC – índice de não conformidades (nº de amostra não conformes x 100/ nº total de amostras).

Quadro   10  –  Resultados  das  amostras  físico-químicas coletadas  na  saída  do

tratamento do SAA da Localidade de Crioulos do Município de Pereiro pela CAGECE,

no período de  janeiro/2017 a junho/2017,  e  verificação quanto ao atendimento dos

padrões de potabilidade da Portaria MS 2.914/2011.

Fonte: Laboratório Regional – UN-BBJ.
NTA – número total de amostras no mês. 
ANC – amostras não conformes com os padrões estabelecidos pela Portaria MS 2.914/11. 
INC – índice de não conformidades (nº de amostra não conformes x 100/ nº total de amostras).
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Quadro   11  –  Resultados  das  amostras  bacteriológicos  coletadas  na  saída  do

tratamento do SAA da Sede de Pereiro pela CAGECE, no período de  janeiro/2017 a

junho/2017,  e  verificação  quanto  ao  atendimento  dos  padrões  de  potabilidade  da

Portaria MS 2.914/2011.

Fonte: Laboratório Regional – UN-BBJ.
NTA – número total de amostras no mês. 
ANC – amostras não conformes com os padrões estabelecidos pela Portaria MS 2.914/11. 
INC – índice de não conformidades (nº de amostra não conformes x 100/ nº total de amostras). 

Quadro   12  –  Resultados  das  amostras  bacteriológicos coletadas  na  saída  do

tratamento do SAA da Localidade de Crioulos do Município de Pereiro pela CAGECE,

no período de  janeiro/2017 a junho/2017,  e  verificação quanto ao atendimento dos

padrões de potabilidade da Portaria MS 2.914/2011.

Fonte: Laboratório Regional – UN-BBJ.
NTA – número total de amostras no mês. 
ANC – amostras não conformes com os padrões estabelecidos pela Portaria MS 2.914/11. 
INC – índice de não conformidades (nº de amostra não conformes x 100/ nº total de amostras). 
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Quadro  13  – Distribuição do número de amostras Bacteriológicas e Cloro Residual

Livre coletadas pela CAGECE na saída do tratamento do SAA da Sede de Pereiro, no

período de janeiro/2017 a junho/2017.

Quadro  14  – Distribuição do número de amostras Bacteriológicas e Cloro Residual

Livre  coletadas  pela  CAGECE  na  saída  do  tratamento  do  SAA da  Localidade  de

Crioulos do Município de Pereiro, no período de janeiro/2017 a junho/2017.
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Quadro 15 - Resultados das análises físico-químicas coletadas na saída do tratamento

do  SAA da  Sede  de  Pereiro no  dia  22/08/2017  e  Índices  de  Não  Conformidade,

segundo registros da campanha CAGECE/NUTEC.

Legenda: ( - ) Dado não disponível ou inexistente.
                OK – Amostra em conformidade com os padrões estabelecidos pela Portaria MS 2.914/11.
                NOK - Amostra não conforme com os padrões estabelecidos pela Portaria MS 2.914/11.
                NE – Não especificado.

Quadro 16 – Resultados das análises físico-químicas coletadas na saída do tratamento

do SAA da Localidade de Crioulos do Município de Pereiro no dia 22/08/2017 e Índices

de Não Conformidade, segundo registros da campanha CAGECE/NUTEC.

Legenda: ( - ) Dado não disponível ou inexistente.
                OK – Amostra em conformidade com os padrões estabelecidos pela Portaria MS 2.914/11.
                NOK - Amostra não conforme com os padrões estabelecidos pela Portaria MS 2.914/11.
                NE – Não especificado.
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Quadro  17 –  Resultados dos exames bacteriológicos das amostras coletadas na saída

do  tratamento  do  SAA da  Sede  de  Pereiro no  dia  22/08/2017  e  Índices  de  Não-

Conformidade, segundo registros da Campanha CAGECE/NUTEC.

                            Legenda: ( - ) Dado não disponível ou inexistente.
                                          OK – Amostra em conformidade com os padrões estabelecidos pela Portaria MS 2.914/11.
                                          NOK - Amostra não conforme com os padrões estabelecidos pela Portaria MS 2.914/11.
                                          NE – Não especificado.

Quadro  18 –  Resultados dos exames bacteriológicos das amostras coletadas na saída

do  tratamento  do  SAA da  Localidade  de  Crioulos  do  Município  de  Pereiro no  dia

22/08/2017  e  Índices  de  Não-Conformidade,  segundo  registros  da  Campanha

CAGECE/NUTEC.

                          Legenda: ( - ) Dado não disponível ou inexistente.
                                          OK – Amostra em conformidade com os padrões estabelecidos pela Portaria MS 2.914/11.
                                          NOK - Amostra não conforme com os padrões estabelecidos pela Portaria MS 2.914/11.
                                          NE – Não especificado.
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Quadro  19 – Resultados das análises físico-químicas de amostras coletadas na rede de 

distribuição do SAA da Sede de Pereiro.



                        Centro Administrativo Virgílio Távora - Av. General Afonso Albuquerque Lima, s/nº, Cambeba            
               CEP: 60.822-325 – Fortaleza - CE -  Fones: (85) 3194.5605 –  3194.5606 - arce@arce.ce.gov.br 

RF/CSB/0029/2017

Quadro 19 - Continuação

Legenda: ( - ) Dado não disponível ou inexistente.
                OK – Amostra em conformidade com os padrões estabelecidos pela Portaria MS 2.914/11.
                NOK - Amostra não conforme com os padrões estabelecidos pela Portaria MS 2.914/11.
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Quadro  20 – Resultados das análises físico-químicas de amostras coletadas na rede de 

distribuição do SAA da Localidade de Crioulos do Município de Pereiro.
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Quadro 20 - Continuação

Legenda: ( - ) Dado não disponível ou inexistente.
                OK – Amostra em conformidade com os padrões estabelecidos pela Portaria MS 2.914/11.
                NOK - Amostra não conforme com os padrões estabelecidos pela Portaria MS 2.914/11.
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Quadro  21 – Resultados das amostras físico-químicas coletadas na rede de distribuição

do SAA da Sede de Pereiro pela CAGECE, no período de janeiro/2017 a junho/2017, e

verificação  quanto  ao  atendimento  dos  padrões  de  potabilidade  da  Portaria  MS

2.914/2011.

Fonte: Laboratório Regional – UN-BBJ.
NTA – número total de amostras no mês. 
ANC – amostras não conformes com os padrões estabelecidos pela Portaria MS 2.914/11. 
INC – índice de não conformidades (nº de amostra não conformes x 100/ nº total de amostras).

Quadro  22 – Resultados das amostras físico-químicas coletadas na rede de distribuição

do SAA da Localidade de Crioulos do Município de Pereiro pela CAGECE, no período de

janeiro/2017  a  junho/2017,  e  verificação  quanto  ao  atendimento  dos  padrões  de

potabilidade da Portaria MS 2.914/2011.

Fonte: Laboratório Regional – UN-BBJ.
NTA – número total de amostras no mês. 
ANC – amostras não conformes com os padrões estabelecidos pela Portaria MS 2.914/11. 
INC – índice de não conformidades (nº de amostra não conformes x 100/ nº total de amostras).
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Quadro 23 – Resultados das amostras bacteriológicos coletadas na rede de distribuição

do SAA da Sede de Pereiro pela CAGECE, no período de janeiro/2017 a junho/2017, e

verificação  quanto  ao  atendimento  dos  padrões  de  potabilidade  da  Portaria  MS

2.914/2011.

Fonte: Laboratório Regional – UN-BBJ.
NTA – número total de amostras no mês. 
ANC – amostras não conformes com os padrões estabelecidos pela Portaria MS 2.914/11. 
INC – índice de não conformidades (nº de amostra não conformes x 100/ nº total de amostras).

Quadro 24 – Resultados das amostras bacteriológicos coletadas na rede de distribuição

do SAA da Localidade de Crioulos do Município de Pereiro pela CAGECE, no período de

janeiro/2017  a  junho/2017,  e  verificação  quanto  ao  atendimento  dos  padrões  de

potabilidade da Portaria MS 2.914/2011.

Fonte: Laboratório Regional – UN-BBJ.
NTA – número total de amostras no mês. 
ANC – amostras não conformes com os padrões estabelecidos pela Portaria MS 2.914/11. 
INC – índice de não conformidades (nº de amostra não conformes x 100/ nº total de amostras).
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Quadro  25 – Distribuição do número de amostras Bacteriológicas e Cloro Residual Livre

coletadas pela CAGECE na rede de distribuição do SAA da Sede de Pereiro, no período

de janeiro/2017 a junho/2017.

Quadro  26 – Distribuição do número de amostras Bacteriológicas e Cloro Residual Livre

coletadas pela CAGECE na  rede de distribuição do SAA da Localidade de Crioulos do

Município de Pereiro, no período de janeiro/2017 a junho/2017.
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Quadro 27 – Resultados das análises físico-químicas coletadas na rede de distribuição

do SAA da Sede de Pereiro no dia 23/08/2017 e Índices de Não Conformidade, segundo

registros da campanha CAGECE/NUTEC.

      Legenda: ( - ) Dado não disponível ou inexistente.
                OK – Amostra em conformidade com os padrões estabelecidos pela Portaria MS 2.914/11.
                NOK - Amostra não conforme com os padrões estabelecidos pela Portaria MS 2.914/11.

                

Quadro 28 – Resultados das análises físico-químicas coletadas na rede de distribuição

do SAA da Localidade de Crioulos do Município de Pereiro no dia 23/08/2017 e Índices

de Não Conformidade, segundo registros da campanha CAGECE/NUTEC.

       Legenda: ( - ) Dado não disponível ou inexistente.
                       OK – Amostra em conformidade com os padrões estabelecidos pela Portaria MS 2.914/11.
                       NOK - Amostra não conforme com os padrões estabelecidos pela Portaria MS 2.914/11.
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Quadro  29 –  Resultados dos exames bacteriológicos das amostras coletadas na rede

de  distribuição  do  SAA da  Sede  de  Pereiro no  dia  23/08/2017  e  Índices  de  Não-

Conformidade, segundo registros da Campanha CAGECE/NUTEC.

                         Legenda: ( - ) Dado não disponível ou inexistente.
                                         OK – Amostra em conformidade com os padrões estabelecidos pela Portaria MS 2.914/11.
                                         NOK - Amostra não conforme com os padrões estabelecidos pela Portaria MS 2.914/11.
                                      

Quadro  30 –  Resultados dos exames bacteriológicos das amostras coletadas na rede

de  distribuição  do  SAA da  Localidade  de  Crioulos  do  Município  de  Pereiro no  dia

23/08/2017  e  Índices  de  Não-Conformidade,  segundo  registros  da  Campanha

CAGECE/NUTEC.

                          Legenda: ( - ) Dado não disponível ou inexistente.
                                          OK – Amostra em conformidade com os padrões estabelecidos pela Portaria MS 2.914/11.
                                          NOK - Amostra não conforme com os padrões estabelecidos pela Portaria MS 2.914/11.
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ANEXO IV – GRÁFICOS

Gráfico   1 -  Monitoramento  da  pressão  com a  instalação  às  14:20  horas  do  dia

29/08/2017 e retirada às 14:20 horas do dia 30/08/2017, do aparelho  datalogger, no

endereço localizado na Rua Manoel Mourão, n° 603, Sede de Pereiro.

 

Gráfico   2 - Monitoramento  da  pressão  com a  instalação  às  15:00  horas  do  dia

29/08/2017 e retirada às 15:00 horas do dia 30/08/2017, do aparelho  datalogger, no

endereço localizado na Travessa Luciano Gonçalves, nº 28, Localidade de Crioulos do

Município de Pereiro.  
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Gráfico  3 – Avaliação do Monitoramento da Qualidade da água tratada realizado pela

CAGECE  na  rede  de  distribuição  do  SAA da  Sede  de  Pereiro,  no  período  de

janeiro/2017 a junho/2017 conforme Portaria MS 2.914/11, referente ao número de

amostras do parâmetro cor.

Gráfico  4 – Avaliação do Monitoramento da Qualidade da água tratada realizado pela

CAGECE na rede de distribuição do SAA da Localidade de Crioulos do Município de

Pereiro,  no  período  de  janeiro/2017  a  junho/2017 conforme Portaria  MS 2.914/11,

referente ao número de amostras do parâmetro cor.
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Gráfico  5 – Avaliação do Monitoramento da Qualidade da água tratada realizado pela

CAGECE na  rede  de  distribuição  do  SAA da  Sede  de  Pereiro,  no  período  de

janeiro/2017 a junho/2017 conforme Portaria MS 2.914/11, com relação ao número de

amostras dos exames bacteriológicos, cloro residual livre e turbidez.

Gráfico  6 – Avaliação do Monitoramento da Qualidade da água tratada realizado pela

CAGECE na rede de distribuição do SAA da Localidade de Crioulos do Município de

Pereiro, no período de janeiro/2017 a junho/2017 conforme Portaria MS 2.914/11, com

relação ao número de amostras  dos exames bacteriológicos,  cloro residual  livre  e

turbidez.
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