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Termo de Notificacao - TN

Processo:

PCSB/CSB/0019/2025

Nome da Fiscalizagéo:

AF no SAA de Potiretama

Relatorio de fiscalizacao: RF/CSB/0022/2025

1. ldentificagdo do Orgéo Fiscalizador

Nome: Agéncia Reguladora de Servicos Publicos Delegados do Estado do Ceara.

Enderecgo: |Centro Adm Virgilio Tavora- Av Gal Albuquerque Lima, Cambeba-CEP 60822-325, Fortaleza

Telefone: |(85) 3194-5605

2. ldentificac&o do Notificado

Nome: CAGECE

CNPJ: 07040108000157

Responsavel: Neurisangelo Cavalcante de Freitas

Qualificacao: Concessionaria dos Servicos de Abastecimento de Agua e Esgotamento Sanitario

Endereco: Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila Uniao, Fortaleza-CE

3. Descricéo dos Fatos Apurados

Determinacao:

horério local do Estadp do Ceara),|conforme disposto no Decreto Estadual n? 34.097, de 8 de junho

D3 (RF/CSB/0022/2025)

Constatacoes:

- A operacdo e a manutenc¢do das unidades integrantes dos sistemas de abasteumento@e
agua e esgotamento sanitario ndo estdo sendo realizadas de forma adequada, de manaura
a garantir a conservacao e integridade das infraestruturas, bem como a seguranca dos |
funcionarios.

> Escritorio: assentos dos usuarios em espera de atendimento estdo deteriorados; banhglro
néo tem revestimento adequado que favorecam a limpeza e higienizagéo;
> Captacao: ndo existe placa indicativa de area de manancial destinada ao abastecimergo
publico; a casa do quadro de comando do bombeamento esta com pintura e identificacag
desgastados, com calgcada danificada e com acumulo de sujeira, o teto ndo tem
revestimento interno concluido e as instalagdes elétricas séo inadequadas, com cabos/f%s
sem eletroduto de isolamento e prote¢do; existe prédio anexo que integra o sistema,
segundo informado pelos representantes da CAGECE, em completo abandono;

> ETA: a &rea de circulacdo da ETA apresenta instalacfes hidraulicas e elétricas
inadequadas (sem eletroduto de isolamento e prote¢ao) por sobre o solo na area de
circulacéo; os filtros estdo sem identificacdo, sem tampas, e o Filtro F-01 ndo tem escada
tipo marinheiro e o F-02 a escada é inadequada, sem o guarda-corpo acima do patamar
superior do equipamento; o reservatdrio RSE-01 tem abertura de inspecao sem fechaménto
hermético e que é utilizada de forma inadequada para passagem de cabos/fios elétricosfia
casa de bombas das esta¢bes elevatorias EEAT-02 e EELF-02 esta com telhado danificado
e apresenta acimulo de sujeira no piso e nas instalagdes/equipamentos, hé instalacdesS
elétricas inadequadas, sem eletroduto de isolamento e protecédo, e a plataforma dos
guadros de bombas e escada de acesso ao fosso das bombas nédo tém parapeito /
corrimao;

> REL-01: a area do reservatério contém entulhos e tem vegetagéo crescida, o portdo d
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> REL-02: pintura desgastada, sem identificagéo e néo tem logomarca da Cagece; a areg
do reservatorio ndo tem iluminacao e apresenta vegetacao crescida, o portdo de acesscE,e a

Constatacdes: cerca de isolamento e protecéo estdo danificados; a laje superior do reservatorio ndo teﬁﬁ
grade de protecgédo / parapeito; o reservatorio apresenta vazamento. §
T
A CAGECE deve realizar operacdo e manutencdo adequada das unidades integrantes cgjs
Orientacgao: sistemas de abastecimento de 4gua e de esgotamento sanitario, visando corrigir as na0c>
conformidades descritas na constatacédo C3. g
Prazo (dias): 120 o
Art. 22 do Cdédigo de Defesa do Consumidor - Os 6rgdos publicos, por si ou suas S
empresas, concessiondrias, permissionarias ou sob qualquer outra forma de 2
empreendimento, sdo obrigados a fornecer servigos adequados, eficientes, seguros e, §
guanto aos essenciais, continuos. ©
Paragrafo Unico. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigacdes referid%
neste artigo, seréo as pessoas juridicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos 5
causados, na forma prevista neste Codigo. ;\
- ©
Art. 2° da Res. n°® 130/2010 da ARCE - Compete ao prestador de servi¢os de S
abastecimento de 4gua e esgotamento sanitario, nos municipios sob sua responsabilidade,

Fundamento Legal:

o planejamento, a execucédo das obras e instalacdes, a operacdo e manutencédo dos
servigos de captacgéo, transporte, tratamento, reservacao e distribuigdo de agua, e 0
esgotamento, tratamento e disposicao final dos esgotos sanitarios, a medi¢éo dos
consumos, o faturamento, a cobranca e arrecadacéo de valores e monitoramento
operacional de seus servi¢os, nos termos desta Resolucdo, observados os contratos de
concessao e de programa de cada municipio.

Art. 119 da Res. 130/2010 da ARCE - O prestador de servigos é responsavel pela operacéo e
manutencado adequada das unidades integrantes dos sistemas publicos de abastecimento de agua
e/ou de esgotamento sanitario, devendo manté-las em bom estado de limpeza, conservacao,
manutencao, organizacdo e de seguranca.

§1° - No cumprimento do bom estado de limpeza, conservagdo, manutengdo e organizagéo, o
prestador de servicos devera tomar as providéncias necessarias para garantir condigées satlsfattglas
de higiene, evitar a deterioragdo das instalagfes e demais estruturas, verificar possiveis
contaminacdes do meio ambiente e minimizar perda de agua.

§2° - No cumprimento da seguranca, devem ser observados os fatores que possam ocasionar
acidentes e as condicOes de restricdo do acesso de terceiros a area fisica dos sistemas, como a
presenca de sinalizadores e avisos de adverténcia.

Art. 126 - Visando garantir a qualidade da agua fornecida aos usuarios, o prestador de
servicos deve realizar a limpeza e desinfec¢do dos reservatérios de distribuicédo e
acumulacéo a cada periodo de, no maximo, 6 (seis) meses.

§ 1o - A realizacdo da limpeza dos reservatérios deve ser registrada em documento
especifico.

§ 20 - Os residuos e a agua resultantes da limpeza dos reservatérios devem ser dispos
em local adequado, autorizado pelo 6rgao competente.

§ 30 - O prestador de servicos podera estender o periodo entre acdes de limpeza e
desinfeccdo dos reservatérios de distribuicdo e acumulacdo até o maximo de 2 (dois) ands,
desde que observados os procedimentos estabelecidos em Plano de Seguranca da Agu@
aceito pela Autoridade de Saude Publica competente, conforme art. 49 da Portaria GM/I\@S
no 88, de 4 de maio de 2011, e suas atualiza¢fes. (Acrescentado pela Resolu¢céo no 04,c_:de
07 de abril de 2022)

2025, as 1614 (horério local do Estado

S

r: GERBLDO BASILIO SOBRINHO em 10/0

Infracbes:

01.07 - Operacédo e manutenc¢do inadequadas - N&o realizar operacéo e manutencao
adequada das unidades integrantes dos sistemas de abastecimento de agua e/ou
esgotamento sanitario.

Dacumento assinado eletront

de(2021.
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‘ Constatacoes: ‘

‘ Fundamento Legal: ‘

4. AcOes a serem empreendidas pelo Notificado

O notificado tera o prazo de 15 (quinze) dias, contado do recebimento deste Termo de Notificacdo, para se
manifestar sobre o0 assunto nele tratado, oferecendo as informagdes e os documentos que considerar necessa
ou convenientes a fiscaliza¢@o. A manifestacdo devera ser dirigida ao Coordenador da CSB.

S

5. Representante do Orgéo Fiscalizador

Nome: Geraldo Basilio Sobrinho
Cargo/Funcéao: |Analista Regulagéo Matricula; |049-1-X
Lotacdo: Coordenadoria de Saneamento
Fortaleza, 10/09/2025 Assinatura:
Recebidoem: / |
Por
Identificacéo

Assinatura

Documento assinado eletronicamente por: GERALDO BASILIO SOBRINHO em 10/09/2025, as 16:14 [horario local do Hstadd dp Ceara), conforme disposto no E@cret ) Estadual n° 34.097, de 8 de junho

de 2021.

Para conferir, acesse o site https://suite.ce.gov.br/validar-documento e informe o cédigo A1AF-41A7-DA2F-CECO.





