TN/CSB/0379/2026

DO ESTADO
DO CEARA

Termo de Notificacao - TN

Processo:

PCSB/CSB/0056/2026

Nome da Fiscalizagéo:

AF dos SAA de Itatira e Lagoa do Mato

Relatorio de fiscalizacao: RF/CSB/0052/2026

1. ldentificagdo do Orgéo Fiscalizador

Nome: Agéncia Reguladora de Servicos Publicos Delegados do Estado do Ceara.

Enderecgo: |Centro Adm Virgilio Tavora- Av Gal Albuquerque Lima, Cambeba-CEP 60822-325, Fortaleza

Telefone: |(85) 3194-5605

2. ldentificac&o do Notificado

Nome: CAGECE

CNPJ: 07040108000157

Responsavel: Neurisangelo Cavalcante de Freitas

Qualificacéo: Concessionaria dos Servicos de Abastecimento de Agua e Esgotamento Sanitario

Endereco: Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila Uniao, Fortaleza-CE

3. Descricéo dos Fatos Apurados

Determinacao:

18:12 (horario local do Estado|do Ceara), confarme|disposto no Decreto|Estadual n°® 34.097, de 8 de

D1 (RF/CSB/0052/2026)

Constatacoes:

- A ARCE realizou medicgdo continua de pressdo com a instalacéo de aparelho datalogger
na rede de distribuicdo do sistema de abastecimento de 4gua. ApGs a analise, constatouase
pressdes fora da faixa adequada de 10 a 50 mca nos seguintes enderecos:
Sede de Itatira

1.1 - Ponto 1 — Rua 05 - Alto da caixa d'agua - Centro, Itatira/CE: no periodo de 24/08/2&6
15h50 & 27/08/2026 11h00, 31,68% das 404 medi¢des apresentaram pressoes fora da §
faixa adequada de 10 a 50 mca;
1.2 - Ponto 2 — Rua Alto da Estrela - Centro, Itatira/CE: no periodo de 24/08/2026 16hO(Ea
27/08/2026 11h00, 44,91% das 403 medicdes apresentaram pressoes fora da faixa
adequada de 10 a 50 mca.

/09/202

OR e

Localidade de Lagoa do Mato

1.3 - Ponto 3 — Travessa Maria de Sousa Barbosa - Alto do 40, Lagoa do Mato (ltatira)/
no periodo de 24/08/2026 14h50 & 27/08/2026 11h30, 100% das 413 medi¢des
apresentaram pressoes abaixo de 10 mca;

1.4 - Ponto 4 — Rua Maria Salete - Santa Luzia, Lagoa do Mato (ltatira)/CE: no periodo d¢&
24/08/2026 15h00 a 27/08/2026 11h40, 100% das 413 medi¢des apresentaram pressoeg
abaixo de 10 mca.

CASTF@) GALVAO JU

por: ALC

- Ademais, constata-se o descumprimento ao condicionante de dispensa relativo as
pressdes inferiores a 10 mca, na medida em que as ocorréncias registradas nos Pontosg a
4 superaram os limites de tolerancia temporal e/ou de frequéncia (periodo continuo ndo £ £
superior a uma hora com limite de duas ocorréncias a cada 24 horas), restando
caracterizada a desconformidade na prestagéo do servico.

Orientagéo:

A CAGECE deve fornecer agua com pressédo de acordo com os limites estabelecidos pe
ARCE, visando corrigir as ndo conformidades verificadas na constata¢do C1.

Prazo (dias):

60

Fundamento Legal:

Art.120 da Res. 130/2010 da ARCE - O fornecimento de agua devera ser
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‘ Constatacoes: ‘

realizado mantendo uma presséo dinamica disponivel minima de 10 mca (dez metros d
coluna de agua) referida ao nivel do eixo da via publica, em determinado ponto da rede's
publica de abastecimento de agua, sob condi¢cao de consumo nao nulo.

810 - A pressdo estatica maxima ndo podera ultrapassar a 50 mca (cinquenta metros des
coluna de agua) referida ao nivel do eixo da via publica, em determinado ponto da rede 2
publica de abastecimento de agua, sob condi¢do de consumo nulo.
820 - O prestador de servigos sera dispensado do cumprimento do requisito a que se re&re
0 caput deste artigo, caso comprove que:

| - a baixa presséo ocorreu por periodo ndo superior a uma hora continua devido as
demandas de pico locais, com um limite de duas vezes para cada vinte e quatro horas;
Il - a baixa presséo esta associada a uma fuga identificada ou a um corte de energia
elétrica ndo atribuido ao prestador de servicgos;

Il - a baixa pressdo ocorreu devido as obras de reparacdo, manutencédo ou construgoe
novas, desde que o prestador de servicos tenha dado o aviso prévio de quarenta e oito o
horas aos usuarios afetados;
IV - a baixa presséo tenha sido ocasionada por fatos praticados ou atribuidos a terceirosg
néo vinculados ao prestador de servicos e sem seu consentimento.

Art. 22 do Cadigo de Defesa do Consumidor - Os 6rgaos publicos, por si ou suas
empresas, concessionarias, permissionarias ou sob qualquer outra forma de
empreendimento, sdo obrigados a fornecer servicos adequados, eficientes, seguros e,
guanto aos essenciais, continuos.

Paragrafo unico. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigag6es referid
neste artigo, serdo as pessoas juridicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos
causados, na forma prevista neste Cédigo.

Pecreto E®Radual n° 34.097, de 8 de

sto

aré), conforme d

dod

Fundamento Legal:

, &s 1882 (horério local do E

Art. 2° da Res. n° 130/2010 da ARCE - Compete ao prestador de servigos de
abastecimento de agua e esgotamento sanitario, nos municipios sob sua responsabilid
o planejamento, a execucdo das obras e instalacdes, a operacdo e manutencéo dos
servigos de captacéo, transporte, tratamento, reservacao e distribuicao de agua, e o
esgotamento, tratamento e disposic¢ao final dos esgotos sanitarios, a medigdo dos
consumos, o faturamento, a cobranca e arrecadacao de valores e monitoramento
operacional de seus servicos, nos termos desta Resolucdo, observados os contratos de
concessao e de programa de cada municipio.
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ASTRO GALVAO JUNIOR em 2

L

01.05 - Pressdo em desacordo com a legislagcéo - Fornecer 4gua com pressao em

Infragges: desacordo com os limites estabelecidos pela ARCE.

4. Acbes a serem empreendidas pelo Notificado

O notificado tera o prazo de 15 (quinze) dias, contado do recebimento deste Termo de Notificacdo, para se
manifestar sobre o assunto nele tratado, oferecendo as informacdes e os documentos que considerar necessarios
ou convenientes a fiscaliza¢do. A manifestacdo devera ser dirigida ao Coordenador da ARCE, indicado no quacﬁ*o
a seguir.

por: ALCEU DE ¢
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5. Representante do Orgéo Fiscalizador

Nome: Alceu de Castro Galvao Junior
Cargo/Fungdo: Analista de Regulagéo Matricula: |47-1-5
Lotacdo: Coordenadoria de Saneamento
Fortaleza, 21/09/2026 Assinatura:
Recebidoem: / |
Por
Identificacéo

Assinatura

Documento assinado eletronicamente por: ALCEU DE CASTRO GALVAO JUNIOR em 23/09/2026, as 18:12 (horario local do Estado do Ceara), cohforme disposto ng Decfetp Estadyal n? 34.097, de 8 de

junho de 2021.
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