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DO ESTADO
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Termo de Notificacao - TN

Processo:

PCSB/CSB/0057/2026

Nome da Fiscalizagéo:

AF do SAA Miraima e Localidade de Brotas

Relatorio de fiscalizacao: RF/CSB/0053/2026

1. ldentificagdo do Orgéo Fiscalizador

Nome: Agéncia Reguladora de Servicos Publicos Delegados do Estado do Ceara.

Enderecgo: |Centro Adm Virgilio Tavora- Av Gal Albuquerque Lima, Cambeba-CEP 60822-325, Fortaleza

Telefone: |(85) 3194-5605

2. ldentificac&o do Notificado

Nome: CAGECE

CNPJ: 07040108000157

Responsavel: Neurisangelo Cavalcante de Freitas

Qualificacéo: Concessionaria dos Servicos de Abastecimento de Agua e Esgotamento Sanitario

Endereco: Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila Uniao, Fortaleza-CE

3. Descricéo dos Fatos Apurados

Determinacao:

D6 (RF/CSB/053/2026)

Constatacdes:

- Verificando os laudos das analises dos efluentes das lavagens dos filtros (Rejeitos
Gerados) na ETA Miraima, no periodo de jun/2025 a mai/2026, constataram-se as
seguintes ndo conformidades com relagédo a legislagdo ambiental, estabelecida pela
Resolugdo COEMA n° 02/2017:

6.1. DQO: os meses de jun/2025, ago/2025 a out/2025, dez/2025 e mar/2025 apresenta?am
resultados fora do padréo;
6.2. Solidos Sedimentaveis: os meses de jun/2025 a mar/2026 e mai/2026, apresentara%\
resultados fora do padréo;
6.3. Solidos Suspensos Totais: os meses de jun/2025 a mar/2026 e mai/2025 apresentm‘am
resultados fora do padréo;

6.4. Materiais Flutuantes: o més de dez/2025 apresentou resultado fora do padrao.

- Verificando os laudos das analises dos efluentes das lavagens dos filtros (Rejeitos
Gerados) na ETA 02 Localidade de Brotas, no periodo de jun/2025 a mai/2026,
constataram-se as seguintes ndo conformidades com relacéo a legislagcdo ambiental,
estabelecida pela Resolucdo COEMA n° 02/2017:

6.5. DQO: os meses de abr/2025 a mai/2026 apresentaram resultados fora do padrao;
6.6. Sdlidos Sedimentaveis: os meses de jun/2025 a mai/2026, apresentaram resultado;sjJJ
fora do padrao;

6.7. Solidos Suspensos Totais: os meses de jun/2025 a mai/2026 apresentaram resultaébs
fora do padrao;

6.8. Materiais Flutuantes: os meses de jul/2025, dez/2025 e mar/2026 apresentaram
resultados fora do padréo.

/09/2026, as [11:19 (horario local do Estado|do Ceara), confarme|disposto no Decreto|Estadual n°® 34.097, de 8 de

em

UNI

DE CASTRO GALVAO

Orientagéo:

A CAGECE deve realizar o manejo, acondicionamento, transporte e disposi¢cao adequa
de lodos e subprodutos do tratamento de agua, visando corrigir a ndo conformidade
descrita na constatagdo C6.

Prazo (dias):

30

Fundamento Legal:

Art. 22 do Cdédigo de Defesa do Consumidor - Os 6rgdos publicos, por si ou suas
empresas, concessionarias, permissionarias ou sob qualquer outra forma de
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Fundamento Legal:

empreendimento, sdo obrigados a fornecer servigos adequados, eficientes, seguros e,
guanto aos essenciais, continuos.

Paragrafo Unico. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigagées referid
neste artigo, serao as pessoas juridicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos
causados, na forma prevista neste Cédigo.

Sposto no Decgséto Estadual n° 34.097, de 8 de

Art 160 da Res. n® 130/2010 da ARCE - O prestador de servicos sera responsavel pelo
manejo, condicionamento, transporte e disposi¢do adequada e ambientalmente aceitaver
dos lodos e subprodutos resultantes das unidades operacionais e dos processos de
tratamento, em conformidade com a legislacdo e regulamentacdo ambiental vigente.

Art.14 da Resolugdo COEMA 2/2017 - Os efluentes advindos de lavagem de filtro de EstacGes de
Tratamento de Agua - ETA deverdo obedecer as seguintes condigdes:
|- pHentre 6 e 9,5;
Il - temperatura: inferior a 400 C;
Il - sélidos em suspensao totais: até 100mg/L;
IV — sélidos sedimentaveis: até 1mL/L;
V - aluminio total: até 10 mg/L;
— DQO: até 200mg/L; e
VII — materiais flutuantes: ausente.
Paragrafo Unico: Efluentes de lavagem de filtro de Estacdes de Tratamento de Agua — ETA que
passarem por desidratacdo, deverdo receber o tratamento e disposi¢do/destinacdo adequada do *
residuo, conforme o estabelecido pelo 6rgdo ambiental competente.

11:19 (horéario local do Estado do Ceara) conformeg

Art. 2° da Res. n® 130/2010 da ARCE - Compete ao prestador de servi¢os de
abastecimento de agua e esgotamento sanitario, nos municipios sob sua responsabilida
o planejamento, a execucdo das obras e instalacdes, a operacdo e manutencédo dos
servigos de captacgéo, transporte, tratamento, reservacao e distribuigdo de agua, e 0
esgotamento, tratamento e disposic¢ao final dos esgotos sanitarios, a medi¢éo dos
consumos, o faturamento, a cobranca e arrecadacéo de valores e monitoramento
operacional de seus servicos, nos termos desta Resolucao, observados os contratos de
concessao e de programa de cada municipio.

Qs

e!

Art. 119 da Res. 130/2010 da ARCE - O prestador de servigos é responsavel pela operagédo e
manutencao adequada das unidades integrantes dos sistemas publicos de abastecimento de agu
e/ou de esgotamento sanitario, devendo manté-las em bom estado de limpeza, conservacéo,
manutencao, organizacao e de seguranca.

81° - No cumprimento do bom estado de limpeza, conservag¢édo, manutencdo e organizacao, o
prestador de servigos devera tomar as providéncias necessarias para garantir condigfes satisfat
de higiene, evitar a deterioracdo das instalagbes e demais estruturas, verificar possiveis
contaminag¢des do meio ambiente e minimizar perda de agua.

§2° - No cumprimento da seguranga, devem ser observados os fatores que possam ocasionar
acidentes e as condicOes de restricdo do acesso de terceiros a area fisica dos sistemas, como a
presenca de sinalizadores e avisos de adverténcia.

VAO JUNIOR em 24/09/2026,

RO GAL

ias

Art. 22 da Res. n® 122/2009 da ARCE - O PRESTADOR DE SERVICOS sera responsavel pelo
manejo, condicionamento, transporte e disposi¢cdo adequada e ambientalmente aceitaveis dos lo
e subprodutos resultantes das unidades operacionais e dos processos de tratamento.

§1°-A agua utilizada nas operacdes de lavagem e no processo de tratamento devera ser

recirculada ou despejada, desde que satisfaga as normas de langamento ou de descargas apllc is.
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§ 2° - O PRESTADOR DE SERVICOS néo poderé receber lodos, residuos de tratamento prelimi
de estacdes de tratamento de esgoto e de estagdes elevatorias de esgoto ou outros residuos
contamlnantes na rede de esgotos, sejam proprios ou de terceiros.

§ 3% - O PRESTADOR DE SERVICOS nao podera receber cargas concentradas de esgoto propri
de terceiros despejadas por caminhdes limpa-fossa ou similares nas estacdes de tratamento de
Fundamento Legal: esgotos, a menos que esta tenha sido projetada ou adaptada para este fim.

r

creto Eﬁadual n°® 34.097, de 8 de

osto no D@

Art. 23 da Resolucdo 122/2009 - O manejo, o condicionamento, o transporte e a dispoa%ao
de lodos e seus subprodutos deverao ser realizados em conformidade com a Ieg|sla<;aog a
regulamentacdo ambiental vigente.

onfor!

04.04 - Gestédo do manejo de residuos - Nao realizar a gestdo do manejo, condicionamejjto,
Infracbes: transporte e disposicdo adequada de lodos e subprodutos do tratamento de agua ou de’S 5
efluentes.

4. AcOes a serem empreendidas pelo Notificado

O notificado terd o prazo de 15 (quinze) dias, contado do recebimento deste Termo de Notificacéo, para se
manifestar sobre o assunto nele tratado, oferecendo as informacdes e os documentos que considerar necessa
ou convenientes a fiscalizacdo. A manifestacédo devera ser dirigida ao Coordenador da CSB.

S

5. Representante do Org&o Fiscalizador

Nome: Alceu de Castro Galvao Junior
Cargo/Funcéo: |Analista de Regulacdo Matricula: |47-1-5
Lotac&o: Coordenadoria de Saneamento
Fortaleza, 23/09/2026 Assinatura:
Recebidoem: / |/
Por
Identificacéo

Assinatura
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